PROIECT

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico- economice faza S.F.
si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii
Modernizarea, extinderea si dotarea cu aparatura si
echipamente medicale a Spitalului Orasenesc
»Asezamintele Brancovenesti Dabuleni' prin
desfiintare constructii existente(corp C4 si corp C5) si
construire cladire cu functiunea de spital

Consiliul Judetean Dolj, intrunit in sedintd ordinara,

avand n vedere Referatul de aprobare nr. 18363/29.08.2024 al Directiei
Afaceri Europene, Dezvoltare Regionald, Proiecte cu Finantare Internationala,
raportul de specialitate al Compartimentului Juridic Administratie Locala nr.
18378/29.08.2024, precum si avizul comisiilor de specialitate,

in baza art. 5 alin. (1) lit.a), pct. (ii), art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 9 alin. (4)
si alin. (5) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a art. 44
alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

in temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) si art. 196
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico — economica - faza SF pentru obiectivul de
investitii ,,Modernizarea, extinderea si dotarea cu aparatura si echipamente medicale
a Spitalului Orasenesc ,,Asezamintele Brancovenesti Dabuleni" prin desfiintare
constructii existente (corp C4 si corp C5) si construire cladire cu functiunea de spital,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investitii
,Modernizarea, extinderea si dotarea cu aparatura si echipamente medicale a
Spitalului Orasenesc ,,Asezamintele Brancovenesti Dabuleni" prin desfiintare
constructii existente (corp C4 si corp C5) si construire cladire cu functiunea de spital,
conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.



Art. 3. Directiile de specialitate ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Dolj vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Nr. Adoptata la data de 2024

PRESEDINTE, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

DORIN-COSMIN VASILE CRISTIAN-MARIAN SOVAILA



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ SE APROBA,
D.AED.RP.F.I PRESEDINTE
Nr. 18363/29.08.2024

DORIN-COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotarare privind privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice faza S.F.
si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii

»Vodernizarea, extinderea si dotarea cu aparatura si
echipamente medicale a Spitalului Orasenesc
»Asezamintele Brancovenesti Dabuleni" prin

desfiintare constructii existente(corp C4 si corp C5) si

construire cladire cu functiunea de spital

Potrivit OUG Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in exercitarea atributiilor
Consiliul Judetean asigurd cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
judetean privind sanatatea.

In acest context, la nivelul autoritatii contractante, a fost identificata clddirea publica in
care 1si desfdsoara activitatea Spitalul ordsenesc Asezimintele Briancovenesti Dabuleni
situat in orasul Dabuleni, str. Unirii nr. 11, aflat in proprietatea judetului Dolj, pentru care se
poate obtine asistentd financiard nerambursabild, in perioada de programare 2021-2027, in
vederea modernizarii, extinderii si dotarii cu aparatura si echipamente medicale.

In data de 03.01.2023, Consiliul Judetean Dolj a incheiat contractul de servicii nr. 1 cu
S.C. Globexterra S.R.L. pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice (DTE) pentru
acest proiect, respectiv Studii de teren (Studiul geotehnic, studiul topografic), Expertiza
tehnicd, Documentatie pentru obtinere Certificat Urbanism, Documentatii pentru obtinere
avize/ acorduri/ studii solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv documentatia pentru
obtinerea avizului de mediu, Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de
eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice, Raport de audit energetic, Studiu de
fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii, Documentatie pentru obtinere Vizd tehnicd OCPI, Proiect pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), Proiect pentru obtinerea autorizatiei de demolare
(P.A.D), Proiect pentru organizarea executiei (P.O.E.), Proiect Tehnic de executie (P.T.) +
Detalii de Executie (D.D.E.) inclusiv caietele de sarcini si listele de cantitati necesare achizitiei
de lucrari, cu verificare tehnica de specialitate, Proiect tehnic de executie actualizat la data
finalizarii lucrarilor — “as built”, Certificatul de performantd energeticd emis in vederea
efectudrii receptiei la terminarea lucrarilor, Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de
securitate la incendiu.

Imobilul situat in Str. Unirii, nr. 11, loc. Dabuleni, jud. Dolj face parte din domeniul
public al judetului Dolj, inscris in CF nr. 30273. Pe terenul in suprafata de 3490.0 mp din acte
si 3466.0 mp conform masuratori cadastrale exista edificate zece cladiri pe teren. Se doreste
demolarea corpurilor de cladire identificate ca si corp C4 si C5 si construirea unui corp nou de
spital.

Cladirile in care functioneaza in prezent spitalul nu corespunde nomativelor in vigoare, nu sunt
asigurate spatiile unei bune functionari a imobilului, spatiile sunt insuficiente raportat la



capacitatea necesara desfasurarii cadrului medical din cadrul spitalului orasenesc
"Asezamintele Brancovenesti Dabuleni”.

Prin construirea unui corp nou de cladire care sa corespunda normativelor aflate in vigoare la
data elaborarii documentatiei si implementarea masurilor de eficienta energetica a cladirilor va
duce la imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei.

Noul corp de cladire, va fi amplasat in zona fostului corp C4.

Structura de rezistenta va fi realizata din fundatii tip radier general, pereti din beton la subsol
si stalpi si grinzi din b.a.. Inchiderile exterioare se vor realiza din zidarie de BCA, cu grosimea
de 30cm, izolata la exterior cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 15cm.
Compartimentarile interioare se vor realiza cu zidarie din BCA si pereti din gips carton..

S-a propus amenajarea unor spatii medicale- cabinet medicale, camera de garda, vestiare pentru
personal, saloane si spatii tehnice.

Camerele propuse sunt dimensionate conform normativelor in vigoare si au fost dotate cu
grupuri sanitare proprii in fiecare camera.

Prin compartimentarile propuse se va realiza un circuit specific unitatilor medicale, iar
cabinetele de consultatii si de tratament vor fi organizate cu respectarea prevederilor legale in
domeniu.

La amenajarea spatiilor s-a tinut cont de asigurarea de spatii si dotari pentru fiecare faza de
desfasurare a activitatii. Astfel s-au amenajat spatii pentru pacienti - zone de asteptare dotate
Cu grupuri sanitare, spatii pentru personal - camera/oficiu, vestiar cu grup sanitar, spatii pentru
depozitare, spatii tehnice, spatii pentru intretinere - boxa curatenie, depozit rufe curate/ rufe
murdare.

Pardoselile vor fi realizate din materiale usor de igienizat, respectiv din covor PVC
antimicrobian in cabinete si in zonele de circulatii. La nivelul peretilor, pe holuri se va monta
tapet PVC pana la inaltimea de 1.50m si brau de protectie, tencuieli driscuite cu zugraveli
lavabile antibacteriene, respectiv din faianta fara rosturi in grupurile sanitare. In zona CPU-
unde sunt tratai pacientii, finisajele vor fi speciale, cu covor PVC antistatic, placaje speciale
pentru pereti.

Descriere functionala

Subsol:

La subsol, in partea de nord vor fi amplasate spatiile tehnice.

S-a propus un access din exterior, de la nivelul terenului care duce direct in subsol spre spatiile
tehnice, spre un depozit de alimente care deserveste bucataria aflata in alt corp de cladiri din
incinta spitalului si un access in zona de vestiare, spalatorie si depozite.

In zona de access in cadrul spitalului, la subsol, au fost amenajate vestiare pentru personal
prevazute cu dulapuri si grup sanitar cu wc si dus. Din vestiar, cadrele mediacale si personalul
au access in "zona curate™ separate fata de accesul din strada.

La subsol a fost amenajata o spalatorie, o calcatorie/croitorie si un depozit pentru haine curate.
La subsol a fost amenajat un adapot de protective civila care poate adaposti 20 persoane.
Accesul pacientilor in subsol se realizeaza pe o scara interioara inchisa.

Accesul persoanelor cu dizabilitati sau a celor care necesita transport cu targa se realizeaza cu
ajutorul unui lift dimensionat in acest scop. Liftul poate fi folosit si ca si cale de evacuare fiind
realizat din pereti rezistenti la foc 120" si usa rezistenta la foc EI60' cu autoinchidere.

La subsol s-au amenajt spatii pentru pacienti care constau dintr-o camera RMN si o camera
pentru CT. Peretii celor 2 incaperi vor fi ecranati cu Bmm plumb, pardoseala ecranata cu folie
de Imm echivalent Pb, usi de access cu ecranare de 3mm Pb, obloane la camerele de comanda
ecranate cu 3mm Pb, conform normelor de Securitate radiologica (NSR). Spatiile vor fi
semnalizate obligatoriu prin simbolului "Pericol radiatii”.

Parter:



Accesul pacientilor care vin singuri si a pacientilor adusi cu ambulanta de realizeaza pe latura
de sud prin intermediul unui windfang. Zona de windfang va fi realizata tip perete cortina.
Imediat langa accesul in imobil este amenajata o receptie cu o sala de asteptare si 0 zona de
triere a pacientilor in functie de gravitatea problemelor semnalate. Din spatiul de triaj pacientii
sunt directionati catre zona de CPU sau in camera de resuscitare amplasata in imediata
vecinatate a zonei de intrare.

Compartimentul de primiri urgente-CPU destinat primirii, evaluarii si tratamentului de urgenta
ale pacientilor cu afectiuni acute specifice profilului spitalului respectiv, care se prezinta la
spital spontan, sunt transferati de la o alta UPU sau de la un alt CPU pentru consult/internare
sau care sunt transportati de ambulante;

Au fost amenajate zone de asteptare pentru pacienti, grupuri sanitare pentru pacienti si pentru
persoanele cu dizabilitati, un izolator, o camera de garda cu grup sanitar propriu, un birou
asistente cu grup sanitar, o camera de raport.

Spatiul destinat CPU poate asigura un numar de 6 paturi. Peretii sunt placate cu panouri HPL
pentru asigurarea unui mediu curat.

Exista un al doilea access la nivelul parterului pe latura de nord care poate fi folosit de pacientii
care au nevoie la cabinetele din ambulatoriu de la nivelele superioare.

Pe latura de est exista amplasata 0 camera mortuara, unde poate fi tinut pacientul decedat pana
cand este transportat la morga.

Tot pe latura de est mai exista un spatiu unde este amplasat un lift alimentar care duce mancarea
la pacientii spitalizati.

Pe latura de est mai exista un access intr-o zona de decontaminare, igienizare a pacientilor
inainte sa fie transportati pe etaj.

Etaj 1

Accesul pacientilor se realizeaza pe scara propusa, care duce de la subsol pana la ultimul etaj.
Accesul pacientilor cu dizabilitati sau a celor transportate cu targa se realizeaza cu ajutorul
liftului, de la subsol pana la ultimul etaj.

La etajul 1 s-a amenajat o receptie pentru pacientii veniti in ambulator, o zona de asteptare
prevazuta cu grupuri sanitare, trei cabinet medicale, trei saloane cu un total de 13 paturi pentru
spitalizare permanenta si un salon cu patru paturi pentru spitalizare de zi.

Toate saloanele sunt prevazute cu chiuveta in salon si cu grup sanitar propriu dotat cu wc,
chiuveta si dus. Unul dintre saloane este prevazut cu grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati.

S-a prevazut o camera pentru asistente prevazuta cu grup sanitar.

Exista si un grup sanitar pentru personal.

A fost prevazut un depozit pentru lenjerie curate si un spatiu unde este amplasat toboganul
pentru rufe murdare.

Colectarea si trimiterea rufelor murdare se va face dupa un program bine stabilit si nu se va
intersecta cu programul pentru distributia rufelor curate.

A fost prevazut un spatiu tehnic amplasat langa lift.

A fost prevazuta o boxa de curatenie, prevazuta cu pet. de apa calda si rece si spatiu vitrat.
Pentru servirea mesei, pacientii dispun de o sala de mese amplasata la nivelul etajului 2.

Etaj 2

Accesul pacientilor se realizeaza pe scara propusa, care duce de la subsol pana la ultimul etaj.
Accesul pacientilor cu dizabilitati sau a celor transportate cu targa se realizeaza cu ajutorul
liftului, de la subsol pana la ultimul etaj.

La etajul 2 s-au amenajat patru saloane cu un total de 17 paturi pentru spitalizare permanenta.
Toate saloanele sunt prevazute cu chiuveta in salon si cu grup sanitar propriu dotat cu wc,
chiuveta si dus. Unul dintre saloane este prevazut cu grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati.



S-a prevazut o camera pentru tratament.

S-au prevazut doua cabinet medicale prevazuta cu grup sanitar.

Exista si un grup sanitar pentru personal.

A fost prevazut un depozit pentru lenjerie curate si un spatiu unde este amplasat taboganul
pentru rufe murdare.

A fost prevazut un spatiu tehnic amplasat langa lift.

A fost prevazuta o boxa de curatenie, prevazuta cu pet. de apa calda si rece si spatiu vitrat.

La acest etaj s-a prevazut un oficiu alimentar, unde mancarea este adusa prin intermediul
liftului de alimente de la parter si 0 sala de mese pentru pacientii care se pot deplasa.

Etaj 3

Accesul pacientilor se realizeaza pe scara propusa, care duce de la subsol pana la ultimul etaj.
Accesul pacientilor cu dizabilitati sau a celor transportate cu targa se realizeaza cu ajutorul
liftului, de la subsol pana la ultimul etaj.

Acest etaj este impartit in trei zone- 0 zona tehnica, unde accesul este ocazional si se realizeaza
de catre personalul specializat responsabil; o zona de laborator unde au are access doar
personalul medical si personalul autorizat, si 0 zona de cabinet medicale unde au access
pacientii din afara spitalului.

In zona de laborator, a fost amenajat un grup sanitar, un vestiar prevazut cu dus, un depozit, un
spatiu pentru personal si un birou pentru sef laborator. S-au amenajat trei laboratoare,
biochimie, hemato/imuni, bacteriologie/parazitologie.

In zona pentru pacienti s-a amenajat o sala de asteptare cu grupuri sanitare, patru cabinet
medicale- ORL/Oftalmologie, endocrinologie/diabet, obstretica-ginecologie, chirurgie
generala+sala tratament.

Exista si un grup sanitar pentru personal.

In fiecare cabinet medical, sala de tratament s-a prevazut chiuveta.

Accesul pe terasa se realizeaza prin intermediul unui chepeng rezistent la foe 30 minute
amplasat in casa de scara la etajul 3.

Acoperirea imobilului va fi de tip terasa necirculabila, termo/hidroizolata corespunzator. Pe
terasa vor fi amplasate echipamente pentru instalatii si panouri solare pentru preparea apei
calde.

Statie oxigen medical

Corpul de cladire pentru statia de oxigen, va fi amplasat in zona de nord-est a terenului.
Structura de rezistenta va fi realizata din fundatii de beton, cu pereti b.a.. 1zolatia la exterior se
va realiza cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 10cm.

Compartimentarile interioare se vor realiza cu pereti din BCA tencuiti si vopsiti cu vopseluri
antistatice.

S-a propus amenajarea a trei spatii interioare, un spatiu pentru amplasarea buteliilor de oxigen
medical, un spatiu pentru sistem aer si un spatiu pentru instalatii de vacuum. Accesul in cele
trei spatii se realizeaza din exterior, separate pentru fiecare incapere, de pe o platforma de
beton. Acoperirea imobilului se va realiza tip terasa necirculabila termoizolata si hidroizolata.
Apele pluviale vor fi preluate prin intermediul sifoanelor propuse si dirijate spre terenul
amenajat.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, farda TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general,
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:



inclusiv T.V.A. —total: 74.595.195,42 lei;

exclusiv T.V.A. —total: 62.747.822,62 lei;
CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):

inclusiv T.V.A. : 40.690.643,29 lei;

exclusiv T.V.A. : 34.193.817,89 lei;

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd — elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii — si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

e Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei la
terminarea lucrarilor): min. 3 ani.
e Inurma realizarii investitiei vor rezulta urmatoarele capacitati functionale si fizice:
Propus: (corp nou spital+statie oxigen)

Corp spital

Regim inaltime : S+P+3E

Suprafata constr. 491.87mp;

Suprafata desf. 1929.32 mp ( P+3E)
Suprafata desf. totala 2721.66 mp ( S+P+3E)
Corp statie de oxigen

Regim inaltime : Parter
Suprafata constr. 34.19mp;
Suprafata desf. 34.19 mp

Indici de ocupare al terenului (intreaga incinta)

Suprafata teren —3466.0 mp
Suprafata construita — 1311.06.0 mp
Suprafata construita desfasurata totala —4089.85mp

POT propus = 37.82%
CUT propus =1.18

Categoria de importanta “B” deosebita
Clasa de importanta I

Grad de rezistenta la foc I

Risc de incendiu mic

Numarul de utilizatori va fi de 89 persoane, din care 30 paturi spitalizare continua si
4 paturi spitalizare de zi, 6 paturi CPU.

Conform HG nr. 2.139 din 30.10.2004 ce cuprinde ,,CATALOGUL PRIVIND
CLASIFICAREA SI DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE A MIJLOACELOR
FIXE”, durata normata de functionare a obiectivului care urmeaza a fi realizat prin prezentul
proiect este de minim 40 de ani.



¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
d) Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de executie a obiectivului de investitii este de: 48 de luni, din care 36 luni — executia
lucrarilor.

Indicatorii tehnico — economici ai investitiei sunt detaliati in anexa la prezentul referat.

Tn conformitate cu prevederile art. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ,, Documentatiile tehnico-economice ale
obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele
locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau
garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative.”

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotarare
alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Daniela Biluta Anca Combei



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
D.J.A.L.S. — Compartimentul Juridic, Administratie Locala
Nr.18378/29.08.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico -economice faza S.F. si a
indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea, extinderea si
dotarea cu aparatura si echipamente medicale a Spitalului Orasanesc ,, Asezamintele
Brancovenesti Dabuleni,, prin desfiintare constructii existente ( corp C4 si corp (C5) si construire
cladire cu functiune de spital

In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, Directia Juridica, Administratie Locala — Compartimentul Juridic, Administratie Locala
in calitatea sa de compartiment de resort in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Dolj, a analizat proiectul de hotarére privind aprobarea documentatiei tehnico -
economice faza S.F. si a indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investitii ,,
Modernizarea, extinderea si dotarea cu aparatura si echipamente medicale a Spitalului Orasanesc
,,» Asezamintele Brancovenesti Dabuleni,, prin desfiintare constructii existente ( corp C4 si corp
(C5) si construire cladire cu functiune de spital, propus de Presedintele Consiliului Judetean Dolj,
si a constatat urmatoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea documentatiei tehnico -economice faza S.F.
si a indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea, extinderea si
dotarea cu aparaturd si echipamente medicale a Spitalului Orasanesc ,, Asezamintele
Brancovenesti Dabuleni,, prin desfiintare constructii existente ( corp C4 si corp (C5) si construire
cladire cu functiune de spital.

2) Compeatibilitatea si conformitatea cu legile, ordonantele, hotarérile Guvernului, strategiile
nationale si legislatia secundara (ordine, instructiuni, normative, regulamente, etc.), in limitele si
in a caror implementare si aplicare este elaborat respectivul proiect de hotarare.

In proiectul de hotarare analizat se mentioneaza prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv prevederile:

- art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 9 alin. (4) si art. (5) din H.G.
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art. 173 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. f), 182 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Impactul asupra reglementarilor interne din sfera de competenta/activitate a serviciului
juridic: nu este cazul.

4 ) Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic, Administratie Locala
avizeaza FAVORABIL.

Director Executi\f
Adriana -Cristina VARGATU

Intocmit,
Consilier juridic
Emil Purcarin
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Anexa nr 1 la Hotărârea ............
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GLOBEXTERRA

e. Instruirea Personalului
| Pentru a asigura utilizarea eficienta a noilor sisteme, se vor organiza sesiuni de instruire pentru:
e Personalul medical: Cursuri de utilizare a sistemului PACS, a dosarelor electronice si a platformelor
de telemedicina.

e Personalul administrativ: Instruire pentru utilizarea solutiilor ERP si a altor aplicatii de gestionare
aresurselor.

INSTALATII GAZE MEDICALE

SCENARIUL 1

| Alimentarea cu gaze medicale a spitalului reprezinta o necesitate in vederea indeplinirii actului medical la
standardele solciitate prin normele si normativele in vigoare (NP015-2022}, cu respectarea legislatiei
primare si secundare emise de Ministerul Sanatatii.

Fluidele medicale necesare asigurarii tratamentului pacientilor pentru Spitalul Orasenesc Dabuleni

sunt :
- Oxigen (02)
- Aer comprimat 4 bar (A4)
- Vacuum medical (VAC)
Gazele medicale vor fi distribuite in urmatoarele zone ale spitalului:
-Subsol: camera CT, camera RMN
- Parter : salon triaj, salon resuscitare, salon CPU (6 paturi), salon izolator (1 pat)
- Etaj 1 : saloane spitalizare de zi (salon 6 paturi, salon 5 paturi, salon 4 paturi) si salon rezerva (2 paturi)
- Etaj 2 : sala tratament si saloane pentru pacienti (salon 6 paturi, salon 4 paturi, salon 4 paturi, salon 3 paturi)

Se propune asigurarea alimentarii cu fluide medicale a Spitalului printr-o instalatie de distributie a gazelor
medicale noua, eficienta, compusa din :

- Statii de alimentare cu fluide medicale
- Conducte de distributie a fluidelor medicale pozitionate atat la exterior cat si in interiorul cladirii
- Sisteme de monitorizare, alarmare si izolare zonala a fluidelor medicale

- Unitati terminale si echipamente de fluide medicale si accesorii

Sistemul de distributie a gazelor medicale se va prevedea pentru urmatoarele locatii :

. Subsol: camera CT si camera RMN

. Parter: triaj, saloane CPU, salon resuscitare

o Etaj 1: saloane spitalizare de zi

. Etaj 2: sala tratament, saloane pacienti -
. Camera tehnica: statie ‘aer medical, statie vacuum, statie butelii oxigen

Alimentarea cu oxigen se face de la statia noua de butelii de oxigen , 3x10 butelii, 100 mc/h. Distributia
oxigenului de la camera tehnica se realizeaza printr-un sistem de conducte, ingopat (canivou), Dupa intrarea
in cladire , acesta se distribuie pe o coloana verticala in subsol si se continua cu ramificatiile pe fiecare corp si
eta;j.

Se prevad statii noi de aer comprimat medical, si de vacuum, cu proiectarea traseelor de conducte aferente.

|
| Sursele de alimentare
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Statiile de alimentare trebuie sa fie fabricate si testate conform standardului SR EN ISO 7396-1: 2016 si
trebuie sa aiba marcaj de conformitate CE conform Regulamentului (UE) 2017/745 care inlocuieste Directiva
dispozitivelor medicale 93/42 CEE.

Gazele medicale comprimate si sistemele de alimentare cu vid trebuie proiectate astfel incat sd asigure
continuitatea furnizarii gazelor medicale la o presiune de distributie conforma fn conditii normale, calitatea
si debitul specificate prin asigurarea surselor adecvate.

Pentru a atinge acest obiectiv, sistemul de alimentare cu gaze medicale comprimate §i vacuum contine trei
surse de alimentare (primarj, secundari si de rezerva).

Sursa de alimentare primari este conectatii permanent, sursa de alimentare secundara alimenteaza automat
conducta dac3 sursa de alimentare primari nu functioneazi, iar a treia sursa de alimentare alimenteaza
automat sau manual conducta, atunci cind primele douad sisteme de alimentare esueaza.

Pentru oxigen cele trei surse primara, secundara si derezerva sunt reprezentate de cele trei ramuri ale statiei
de butelii de oxigen, fiecare cu cite 10 butelii.

Pentru aerul medical, cele trei surse sunt reprezentate de fiecare dintre cele trei sistemele formate din
compresor de aer, unitate de uscare, unitarte filtrare si tanc de stocare aer.

Pentru vacuumul medical cele trei surse sunt reprezentate de fiecare din cele trei pompe de vacuum, in
ansamblu cu sistemul de stocare vacuum (tanc) si sistemul de filtrare vacuum.

Statie butelii oxigen

Se recomanda ca statiile de butelii si zona de depozitare sa fie instalate intr-o incapere bine ventilata si cu
peretii rezistenti la foc (tratati antiincendiu), special construita in acest scop. Se recomanda asigurarea unui
acces adecvat al vehiculului in scopul descircirii si manipulirii in sigurantd a buteliilor. Pentru accesul
carucioarelor cu butelii in spatiul camerei tehnice, vor fi prevazute rampe inclinate destinate accesului

Sistemele de alimentare cu butelii cu gaz medical nu trebuie si fie amplasate:

- in aceeasi incipere cu echipamente cu motor actionat electric (de exemplu, compresoare de aer,
pompe de vid, pompe de apd). Se poate accepta o exceptie pentru echipamentele (de exemplu, ventilatoare,
suflante) care aerisesc direct locul si pentru spatiile deschise spre exterior.

- in aceeasi incipere cu echipamente cu flacird deschisd (de ex. boilere, calorifere pe gaz pentru
incilzirea apei).

Statia de aer medical

Conform SR EN ISO 7396-1:2016, in cazul in care sistemul de alimentare cu aer medical consta in trei sau mai
multe unitati de compresor care pot fi comutate intre diferitele surse de alimentare pentru a asigura o
capacitate adecvata, acestea trebuie instalate in asa fel incat, in timpul mentenantei oricarei unitati de
compresor si intr-o conditie de prim defect ulterioara a oricarei componente a sistemului (de exemplu
sistemul de comanda), restul de unitati de compresoare si componente trebuie sa fie capabile sa furnizeze
debitul proiectat al sistemului pentru a asigura continuitatea alimentarii.

Fiecare unitate de compresor trebuie sa fie protejata de supraincalzire. Trebuie prevazute dispozitive de
evitare a emanarii de produse toxice in conducta in caz de supraincalzire (de exemplu prin inchiderea si
izolarea compresorului fata de conducta).

Recipientele trebuie:
a) sa respecte standardul EN 286-1 sau standardele nationale echivalente, si
b) sa fie echipate cu supapa(e) de inchidere, o golire automata, un manometru si o supapa de presiune.

Admisia trebuie sa fie prevazuta cu dispozitive pentru a impiedica patrunderea, de exemply, a insectelor, a
reziduurilor si a apei. Se recomanda sa se tina seama de efectele potentiale ale vanturilor predominante
asupra locului de admisie care sa fie la distanta de cosurile de fum.

In cazul in care mai mult de o sursa de alimentare cu aer este un compresor de aer, poluarea aerului aspirat
reprezinta un mod frecvent de defectare.

Toate sursele de alimentare trebuie sa fie racordate la sursa de alimentare cu energie electrica de urgenta.
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Trebuie sa se prevada dispozitive pentru a asigura o vidare corecta a sistemului de conducte atunci cand
alimentarea cu energie electrica este intrerupta pentru o perioada determinata prin managementul riscului.
Fiecare rezervor trebuie dotat cu supapa(e) de inchidere pentru mentenanta, cu o supapa de evacuare si cu
un manometru de vid. Daca este montat doar un singur rezervor sau o capcana de drenaj, trebuie prevazute
dispozitive de by-pass. Rezervoarele trebuie sa respecte standardele nationale corespunzatoare (Directiva
PED).

Unitatea de aer comprimat de uz medical trebuie protejatd impotriva impactului in caz de trecere a
vehiculelor, cirucioarelor. NFS99-175 (§ 5-7-3) si ISO 7396-1 (§ 5-8) indica faptul ci o unitate de aer
comprimat pentru uz medical nu trebuie instalata in aceeasi camer# cu concentratoarele 02, butelii de gaz i
lichide necriogenice.

Prizele de aer ale compresoarelor trebuie expuse la o contaminarea miniméa cauzatd de gazele de esapament
ale motorului cu ardere interni (de exemplu autovehicule), evacuarea sistemului de vid, evacuarea retelei de
distributie a gazelor medicale, sisteme anestezice de evacuare a gazelor, evacuarea din sistemele de ventilatie
si alte surse de contaminare.

Pentru tancurile de aer conditiile de instalare i intrefinere prevad o temperatura de functionare: 0-50 C
Tancul de aer trebuie instalat intr-o atmosfer3 neutrd, normala pentru o buna functionare si in locuri care nu
sunt susceptibile de a provoca o crestere a temperaturii dispozitivului peste temperatura recomandata de
functionare; acesta trebuie si fie conectat la o prizd de sol. Accesul pentru verificare ar trebui si fie usor.
Incidentele care trebuie intotdeauna avute in vedere (evacuare supapd, scurgeri pe teavi sau supapa, etc...)
recomanda sa se evite instalarea unui dispozitiv intr-o locatie aglomerati sau in apropierea aparatelor fragile.
Pentru a verifica starea sa internd, rezervorul trebuie vizitat in mod regulat.

Fixarearezervoarelor trebuie si se fac astfel incit si se evite orice tensiuni si pentru a atenua toate vibratiile,
chiar daci nu sunt evidente.
Rezervoarele si accesoriile acestora trebuie protejate impotriva inghetului si a incendiilor.

Aerul pentru uz medical trebuie si respecte sectiunile corespunzitoare din edifia curentd a Farmacopeii
Europene. Calitatea aerului comprimat medical distribuit prin conducte, continutul de particule, gradul de
uscare si concentratia de impurititi trebuie si respecte cerintele indicate in SR EN 1SO 7396-1:2016.

Statia de vacuum medical

Statia de vacuum medical va fi amplasata conform planului de situatie in camera tehnica.

Instalatia de vid trebuie amplasata intr-o camer# curati, fara umiditate, intr-un mediu non-salin, fard praf.
Incintele (interioare sau exterioare) pentru instalarea statiei de vacuum medical respectd urmaitoarele
cerinte:

» aturici cind o incinti este situatii in apropierea unei surse de cildur3, cum ar fi un cuptor, un incinerator sau
cazan, temperatura camerei nu trebuie sa depaseasca 40 °C.

e in cazul in care existi un sistem de incilzire a spatiului, nici un punct in contact cu aerul nu depiseste 22,5
°C.

* 0 incinti nu trebuie amplasati la o distanti de 3 m de transformatoare electrice

e 0 incintd nu trebuie si fie adiacenti rezervoarelor de depozitare a combustibilului

e 0 incinti ar trebui si aibi o podea de beton,

o gardurile si peretii trebuie si aibi o indltime de cel putin 1,75 m,

« spatiile sau zonele ocupate de compresoare nu trebuie utilizate in alte scopuri.

Evacuarile de la pompele de vid trebuie sa fie amplasate in exterior si trebuie prevazute dispozitive pentru a
impiedica patrunderea, de exempluy, a insectelor, a reziduurilor si a apei. Evacuarile trebuie sa fie amplasate
la distanta de orificille de aspirare a aerului, usile, ferestrele sau alte deschideri din cladiri. Se recomanda ca
locatiile de evacuare sa fie alese dupa luarea in considerare a dispersarii datorita vanturilor predominante
ale fumului de evacuare. Linia de evacuare trebuie prevazuta cu un canal de evacuare in punctul sau cel mai
de jos.
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| Tn incdperile respective trebuie mentinuti o temperaturi ambientali de la 10°C la 40°C (SR EN 1SO 7396-
| 1:2017). Unitatea de vid medical trebuie si se sprijine pe o suprafati capabili si reziste la o ciidere de sarcini
de minim 750 kg/m?. Utilizarea unititilor vidate se face exclusiv in incinta unititii sanitare: cameré tehnic3,
cameri pe podele, cabine exterioare. Aceste spatii sunt dedicate productiei de vid si eventual aer medical.

Toate sursele de alimentare trebuie sa fie racordate la sursa de alimentare cu energie electrica de urgenta.
Trebuie sa se prevada dispozitive pentru a asigura o vidare corecta a sistemului de conducte atunci cand
alimentarea cu energie electrica este intrerupta pentru o perioada determinata prin managementul riscului,

Rezervorul trebuie dotat cu supapa(e) de inchidere pentru mentenanta, cu o supapa de evacuare si cu un
manometru de vid. Daca este montat doar un singur rezervor sau o capcana de drenaj, trebuie prevazute
dispozitive de by-pass.

In cadrul acestui proiect, amplasarea statiilor de gaze medicale este urmatoarea :

Statie de reducere a presiunii pentru 3x10 butelii oxigen

Este amplasata in cladirea tehnica.

Caracteristici tehnice si functionale :

Statie cu 3 grupuri a 10 butelii fiecare, cu comutarea automata, realizata conform IS0 7396-1

-Debitul furnizat de statia de butelii este min. 90 m3/h

-Panou de comanda si control montat in carcasa metalica rezistenta

-Distribuitor conectare butelii cu valva unisens

-Racord pentru presiune inalta intre grupul de butelii si panoul de comanda

-Robinet de aerisire pentru fiecare ramura

-Racorduri spiralate din teava de cupru pentru conectarea buteliilor la capul de alimentare

-Sistem metalic cu montare pe perete si lanturi pentru fixarea independenta a buteliilor

-Sistem de alarmare in caz de golire a fiecarui grup de butelii

Statie de aer comprimat medical minim 3x12 mc/h

Este amplasata in cladirea tehnica. Statia de aer comprimat medical este o statie de tip triplex si furnizeaza
necesarul de aer pentru alimentarea cu aer comprimat respirabil (A4). Statia de aer comprimat medical noua
se va conecta la reteaua noua de distributie aer medical si va alimenta sectia de Primiri Urgente situata la
parter in corpul principal al spitalului;

Caracteristicile principale ale statie de aer medical sunt urmatoarele:

Statia de aer comprimat medical, va fi compusa din:

3 Compresoare identice, cu surub, lubrifiate cu ulei;

Debitul fiecarui compresor este  de12mc/h;

Alimentare: TRI 400V / 50Hz

Presiune de lucru compresoare 10 bar

Panou electric de comandi pentru controlul si monitorizarea complet automati a instalatiei. Panoul electric
este inzestrat cu un controler logic programabil (PLC) care asiguri functionarea tuturor compresoarelor cu
ore de lucru similare (Sistemul de comutare automata a compresoarelor controlat de PLC, asigura uzura
uniforma a compresoarelor si permite selectarea intervalului de functionare a compresorului si a secventei
de pornire a compresoarelor)

Senzorul de presiune monitorizeazi presiunea de functionare a instalatiei.

in caz de defectiune electrici, presostatul mecanic preia comenzite.

2 Rezervoare de aer in pozitie verticali, galvanizate interior si exterior (certificare conform Directiva PED).
Rezervoarele sunt prevazute cu manometru si supapa de sigurantd omologata.

- presiunea de lucru: max 13 bar
- capacitatea rezervorului: V = 270 Litri.
2 Uscitoare de aer cu ciclu de reincidrcare
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Separator de ulei si apa cu sistem de filtrare care respecta farmacopeea europeana.
Scurgere automati a condensului pentru evacuarea condensului uleios.
Sistem de alarmi pentru statia de aer medical cu compresoare cu surub

Sistem filtrare. Filtrele de purificare din componenta sistemului de tratare a aerului, vor asigura urmatoarele
valori pentru contaminanti:

- Oxigen: intre 20,4% si 21,4% V/V

- Concentratia totala de ulei £ 0,1 mg/m3

- Concentratia de monoxid de carbon (C02): < 5 ml/m3
- Concentratia de dioxid de carbon (€C02): < 500 ml/m3
- Continutul de vapori de apa: < 67 ml/m3

- Dioxid de sulf (S02): <1 ml/m3

- Oxizi de azot (NO + NO2}: € 2 ml/m3

Reductoare de presiune pentru reducerea presiunii aerului comprimat la valoarea de lucru: 4 bar (+ 1 bar)-
A4, respectiv 8 bar (+ 1 bar)- A7, montate in bypass.

Statia este dotata cu senzor monitorizare punct de roua si senzor monitorizare concentratie CO. Puterea
fiecarui compresor este de cca. 2,2kW. Dimensiunile sunt de cca. 600 x 650 x 1100 mm.

Statia de aer are marcaj CE ca si dispozitiv medical.

Statie de vacuum minim 3x45 mc/h

Este amplasata in cladirea tehnica, intr-o camera separate de statiile de butelii de oxigen si respectiv de statia
de aer medical. Vacuum-ul medical - statie de tip triplex, se foloseste pentru aspirarea secretiilor pacientilor
in timpul operatiilor, post-operator sau in tratamente.

Statia de vacuum noua se conecteaza la instalatia noua de vacuum si alimenteaza urmatoarele sectii situate
in cladirea principala a spitalului: Radiologie (subsol), Primiri Urgente (parter), Spitalizare Zi (etaj 1),
Spitalizare (etaj 2)

Statia de vacuum are urmatoarele caracteristici tehnice:

statia de producere vacuum medical realizata in conformitate cu EN ISO 7396-1 cu marcaj CE

B =

trei pompe cu o capacitate de 45 mc/h fiecare
1 rezervor vacuum 500 litri cu manometru si sistem control deschidere/ inchidere vacuum

B 8

nivel de zgomot - 60 dB
control microprocesor al functionarii pompelor cu misurarea valorii vidului

= =

2 vase de expansiune 5 litri fiecare

dous3 filtre HEPA antibacteriene

ceas intern control alarme

alimentare curent trifazic 400 V+N+E/50Hz

B B S

| POMPELE DE VACUUM - Fiecare pompa din componenta statiei trebuie sa asigure independent nivelul de

vacuum necesar si anume 45 mc/h. Pompele de vacuum trebuie sa poata functiona alternativ sau simultan, in
functie de cererea sistemului.

REZERVORUL DE VACUUM - presiunea de testare a rezervorului trebuie sa fie de minim 3 bar. Rezervorul
este prevazut cu sistem de golire manuala, vacuumetru si orificiu de inspectie/acces. Rezervorul de vacuum
trebuie sa fie prevazut cu posibilitatea de by-pass a acestuia pentru asigurarea continuitatii functionarii in
cazul operatiilor de intretinere.

FILTRUL HEPA - Pentru a proteja pompele de vacuum si mediul ambiental de contaminarea cu lichide,
particule solide sau cu bacterii, la intrarea in recipientul de vacuum sunt prevazute 2 filtre bacteriologice
montate in by-pass. In partea inferioara este prevazut cu un vas de sticla transparenta sterilizabil pentru
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colectarea eventualelor secretii. In partea superioara filtrul are un indicator de presiune diferentiala care
arata gradul de colmatare a filtrului, respectiv necesitatea schimbarii acestuia.

Filtrele bacteriologice sunt marcate cu eticheta de culoare galbena cu simbolul de ,risc biologic” conform
standardului ISO 15223, pentru atentionarea operatorilor asupra riscurilor la care sunt expusi.

PANOUL DE COMANDA SI CONTROL - serveste la monitorizarea si controlul statiei de vacuum medical. Se
recomanda sa fie amplasat la o inaltime corespunzatoare, astfel incat mesajele afisate pe display sa fie lizibile
de la distanta de 1 metru.

Statia este prevazuta cu alarmare sonora in cazul supraincalzirii pompelor, a depasirii valorilor de vacuum
setate.

Puterea fiecarei pompe este de cca. 1,1kW. Greutatea intregului ansamblu este de cca. 240 kg. Dimensiunile
sunt de cca. 2060 x 1135 x 825 mm (versiunea cu tanc de 500 litri si pompele amplasate pe tanc).

Statia de vacuum are marcaj CE ca si dispozitiv medical.

Sistemul de Tevi de Distributie

Tevile de gaze medicale

La intrarea in fiecare sectie/etaj dotat(a) cu gaze medicale s-au prevazut tablouri de alarmare si sectorizare
pentru oprirea alimentarii in caz de avarie.

La executia instalatiilor de distributie se folosesc numai tevi de cupru medical, curatate, testate si obturate la
capete conform standardului SR EN 13348. Fittingurile din cupru pentru racordarea tevilor trebuie sa fie
curatate si degresate pentru a fi compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie ambalate astfel incat sa se evite
contaminarea cu impuritati.

Tevile de gaze sunt sustinute la intervale corespunzatoare prin suporti de prindere pentru a se evita
deplasarea sau flambarea acestora. Intervalul maxim intre suportii de prindere nu va depasi limitele indicate
in SR EN ISO 7396-1. In locurile in care tevile de gaze medicale trec peste cabluri electrice sau peste alte
conduce se asigura distante de sustinere corespunzatoare de fiecare parte a intersectiei, astfel incat sa se evite
atingerile. Intre tevile de gaze medicale si tevile de apa rece, apa calda sau abur se recomanda o distanta de
minim 150 mm.

Tevile de gaze medicale se vor izola termic in locurile in care temperatura ambientala coboara sub 5°C.

Alimentarea cu oxigen se face prin conducte din cupru medical, al caror traseu exterior de la statia de butelii
de oxigen este amplasat in canal tehnic subteran (canivou). Intrarea in cladiri se face prin subsol.

In canivou vor fi instalate doua conducte de oxigen, 28x1,5 mm, din motive de siguranta. Canivoul va fi
prevazut cu guri de vizitare/verificare la fiecare punct de sudura. Alimentarea corpului principal de spital se
face prin conducta noua cu diamterul de $28 x 1.5 mm (cea de a doua conducta, similara ca si caracteristici
este doar pentru siguranta alimentarii).
Alimentarea sectiilor cu oxigen se face prin coloane verticale astfel:
-$22 x 1,5 mm pentru cladire corp principal

Distributia pe nivel (etaj) se face cu teava de cupru medical cu diametrul de 15 x 1 mm, intrarile in

| saloane avand teava de cupru medical cu diametrul de $12 x 1 mm.

Alimentarea cu aer comprimat medical a corpului principal, se face printr-o conducta cupru medical cu
diametrul de #28 x 1.5 mm, al carei traseu exterior este pozitionat in canalul tehnic subteran (paralel cu teava
de oxigen}i. Diametrele in aval vor fi $28x1.5mm pentru cladirea principala. Intrarea in cladirl se face prin
subsol prin canalul tehnic subteran. Alimentarea sectiilor cu aer comprimat medical se face prin coloane
verticale astfel:

-922 x 1,5 mm pentru cladire corp principal.

Distributia pe nivel (etaj) se face cu teava de cupru medical cu diametrul de @15 x 1 mm, intrarile in saloane
avand teava de cupru medical cu diametrul de 12 x 1 mm.
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Alimentarea cu vacuum medical se va face pe un traseu paralel cu tevile de oxigen si aer medical, de la statia
noua de vacuum medical amplasata in camera tehnica. Conductele de Cu DHP, au urmatoarele diametre:

- 42x1,5 mm in camera tehnica

-935 x 1,5 mm (statie - canal tehnic subteran-corp cladire spital)
-328 x 1,5 mm (coloana verticala - sectii)

-22 x 1,5 mm (distributie pe nivel)

-@15 x 1 mm (distributie in saloane)

Distributia pe orizontala a gazelor medicale in Corpul principal de cladire se realizeaza printr-un sistem de
conducte, ce va fi suspendat la o inaltime de minim 2.5 m fata de nivelul solului.

Pe fiecare nivel, din coloanele verticale de distributie, prin intermediul unui tablou de alarmare, monitorizare,
sectorizare si alimentare in caz de urgenta pentru doua sau trei fluide medicale - se va face distributia catre
Saloane/Sali prin conducte orizontale, pe holurile de acces. Pentru alimentarea unitatilor terminale din
Saloane/Sali se vor folosi conducte cu urmatoarele diametre (02 $12 mm, A4 $12 mm, si Vac $15 mm).

Sisteme de monitorizare si alarmare

Sistemele de alarmare din cadrul instalatiilor de gaze medicale atentioneaza personalul medical/tehnic ca la
instalatia de gaze medicale a intervenit o urgenta ce trebuie remediata. Alarmele de operare (incluse in
configuratia surselor de alimentare cu gaze medicale) atentioneaza personalul tehnic ca una sau mai multe
surse de alimentare nu functioneaza corespunzator.

Alarmele de urgenta indica o presiune anormala la instalatie si necesita 0 actiune imediata din partea
personalului tehnic sau a celui medical.

5.2. (TMA) Tablou zonal de sectorizare, monitorizare a presiunii si alarmare de urgenta

Pentru izolarea anumitor zone medicale in caz de urgenta, se prevad tablouri ce permit accesul rapid pentru
remedierea situatiei. In componenta tabloului intra robineti de izolare pentru fiecare gaz medical cu conector
NIST pentru cuplarea urgenta a buteliei de rezerva, manometre pentru monitorizarea presiunii si senzori de
presiune pentru alarmarea in caz de urgenta. Usa tabloului se va deschide rapid in caz de urgenta, prin lovirea
cu pumnul. Toate tablourile au orificii de ventilatie pentru a preveni acumularea gazelor in caz de avarie.
Dispozitivele de alarmare pot fi incluse in panoul de control sau pot fi separate, caz in care se monteaza in
camera asistentelor sau intr-o zona ce poate fi supravegheata usor. Sistemele de alarmare sunt necesare
pentru toate gazele medicale comprimate.

Montarea si amplasarea echipamentelor

Rampele de perete sunt fabricate si testate in conformitate cu standardul SR EN ISO 11197, EN ISO 9170-1,
EN IS0 9170-2, EN ISO 7396-1:2016, astfel:

Unitatile terminale de gaze medicale si circuitele de energie electrica sunt dispuse in module separate,
modulul de gaze medicale fiind dispus intotdeauna in partea inferioara.

Unitatile terminale sunt fabricate conform standardului DIN. La proiectarea rampelor, unitatile terminale au
fost amplasate astfel incat fiecare unitate terminala pentru gaze medicale comprimate sau pentru evacuarea
gazelor anestezice sa se afle la o distanta de cel putin 20cm de orice componenta electrica.

Modulul electric include si prize de egalizare a potentialelor pentru conectarea echipamentelor externe.
Modulul electric al echipamentelor se va racorda la circuitul de alimentare cu energie electrica pus la
dispozitie de catre executantul instalatiilor electrice.

Echipamentele medicale de alimentare se amplaseaza astfel incat accesul la unitatile terminale pentru
cuplarea accesoriilor sa se poata face usor, iar cablurile electrice sa nu impiedice miscarea personalului
medical sau a aparaturii medicale in jurul patului pacientului. De asemenea, echipamentele nu trebuie sa
poata fi lovite de catre patul pacientului ridicat in pozitia maxima.

Pentru a asigura electrosecuritatea, carcasa modulului cu circuite electrice se leaga in mod obligatorui la
pamantul de protectie.
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Dupa montare si instalare, inainte de punerea in functiune, executantul instalatiei de gaze medicale trebuie
sa efectueze probe si verificari conform cerintelor reglementate in SR EN ISO 7396-1:2016 si sa emita
buletinele de verificare.

Acestea se fac in prezenta reprezentantului spitalului de catre o persoana autorizata, calificata in verificarea
sistemelor de conducte de gaze medicale.

Standardele prevad teste si incercari pentru verificarea pierderilor de presiune, a interconectarilor, a surselor
de alimentare, a modului de functionare a alarmelor, a calitatii si identitatii gazelor medicale distribuite de
sitemul de distributie a gazelor medicale.

Accesorii pentru echipamentele de distributie a gazelor medicale
Bare eurorail

Barele euro-rail au fost prevazute pentru fiecare rampa, pentru sustinerea diverselor accesorii cum ar fi:
module de depozitare cu sertare, etajere de monitor, stative de perfuzie, vase de secretii, lampi de examinare,
etc. Barele euro-rail trebuie sa fie fabricate conform standardului SR EN ISO 19054. Pentru securitatea
pacientilor si a personalului medical, barele euro-rail sunt marcate cu etichete care indica sarcina maxima
suportata de acestea.

Au fost prevazute cite o bara eurorail avind diferite lungimi corelate cu dimensiunea rampelor la care sunt
atasate. Barele eurorail se monteaza aparent, pe perete, la capul patului pacientului.

Set accesorii gaze medicale pentru pacienti.
Setul de accesorii gaze medicale pentru pacienti este prevazut pentru echipamentele de distributie a
gazelor medicale si este format din:
- Echipament de oxigenoterapie
- Unitate de aspirat secretii vacuum
Echipamentul de oxigenoterapie este alcatuit din:
- Debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre 0 si 151/min
- Debitmetrul prevazut cu conector standard DIN
- Vas pentru apa distilata, min 200 ml, autoclavabil, cu capac din plastic, prevazut cu gradatie de minim
si maxim
Unitate de aspirat secretii (vacuum), cu vas de siguranta, alcatuita din:
- aspirator secretii (regulator vacuum), cu posibilitatea reglarii vacuumului intre 0 si -1000 mbar si
conector standard DIN (pentru unitatea terminala)
- prevazut cu buton de pornit/oprit marcat corespunzator
- vas colectare secretii gradat, cu capacitatea de 1 litru, din policarbonat, autoclavabil, cu capac
prevazut cu supapa de supraplin
- vasul de secretii este prevazut cu sistem de fixare pe bara euro-rail
- furtunele de conectare din PVC
Suport perdea cu perdea

Perdeaua este utilizata pentru a asigura intimitatea pacientilor in saloanele de pacienti cu mai multe paturi.
Perdeaua se instaleaza pe un brat telescopic (culiseaza de-a lungul patului) iar un capat al perdelei este fixat
pe o bara eurorail instalata pe perete (permite culisarea laterala a perdelei). Perdeaua este fabricata din
material antistatic, rezistent la compusi chimici si foc, tratat antibacterial.

Cos instrumente (montat pe bara eurorail)

Fabricate din inox, cosurile pentru depozitarea materialelor sanitare si instrumentelor sunt instalate pe bare
eurorail, la capatul patului pacientilor. Dimensiunile pot varia in functie de cantitatea de materiale
sanitare/instrumente care se doresc a fi depozitate.

Suport monitor pacienti (montat pe bara eurorail)
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Serveste pentru fixarea monitoarelor pentru pacienti pe bara eurorail instalata la capul patului pacientului.
Suportul se ataseaza la partea din spate a montiorului si permite miscarea pe verticala sau orizontal circulara
a monitorului datorita bratului mobil. Este fabricat din metal protejat anticoroziv si antimicrobian.

Suport perfuzii (montat pe bara eurorail)

Suportul pentru perfuzii este un dispozitiv utilizat pentru a sustine pungi cu lichid sau cu medicamente
administrate cu debit constant pacientilor. Punga cu lichid sau cu medicamente este agatata intr-un cirlig
fixat in virful suportului iar fluidul curge printr-un furtun si intra in vena pacientului. Suportul de perfuzie se
monteaza pe bara eurorail, este fabricat din inox si are 2 sau 4 cirlige pentru sustinerea pungilor cu
lichid/medicament. Inaltimea suportului pentru perfuzii este ajustabila.

Clema prindere pe bara eurorail

Serveste la prinderea pe bara eurorail a diverselor dispozitive cum ar fi: cosuri depozitare instrument,
borcane secretii, umidificatoare, sonde etc. si permite culisarea laterala a acestora pe bara eurorail. Poate fi
| fabricata din plastic sau material metalic.

= Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
Dotarea saloanelor:
Saloanele vor avea o dotare minima pentru fiecare pat din salon cu :
taburet
lavoar cu dispenser sapun si dezinfectant
noptiera
stativ pentru perfuzii
masa rabatabila
cortina despartitoare paturi

VVVVVYY

Alte echipamente si dotari:

Scaune birou

Birou

Calculator ‘
Imprimanta multifunctionala laserjet
Imprimanta laserjet

Calculator

Imprimanta multifunctionala A3
UPS

Televizor

Plita electrica oficiu alimentar
Frigider

Canapea extensibila

Paravane despartitoare
Canapea consultatie
Defibrilator

Troliu medicamente

Brancarde

Carucior transport pacienti
Monitoare functii vitale

Masa tratament

Aspirator secretii bronsice-mobil
Targa mobila

Brancard transport pacienti

VVYVVVVVVVVVYVYVYYVYVYVVVYVYYVYVYY
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Pat electric pacienti cu saltea antiescare

Pat medical

Aparat EKG

Defibrilator

Troliu medicamente

Trusa laringoscop

Aspirator secretii bronsice-mobil

Otoscop

Oftalmoscop

Masuta tratament

Injectomat

Infuzomat

Carucior transport pacienti

Canapea consultatii

Cortind medicali tavan

Masa mortuara

Masa3 ginecologicd electrica

Canapea sali asteptare cu 5 locuri

Console gaze medicale {oxigen, aer comprimat, vacuum)

Ecograf portabil cu 2 sonde: liniari-cardio si convexa abdominala
Sistem incilzire pacienti cu flux de aer cald (+ paturi de unica folosinta full body)
Aparat de ventilatie mecanicd non-invaziva si invaziva ATI adulti si copii
Analizor gaze sanguine

Aparat RMN

VYVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYVVVVYVYY

5.4 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;

VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
inclusiv T.V.A. - total: 74.532.171,76 lei;
exclusiv T.V.A. - total: 62.693.697,44 lei;

CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):
inclusiv T.V.A. : 39.936.183,50 lei;
exclusiv T.V.A.: 33.559.818,06 lei;

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacititi
fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - i, dupi caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢ Durata perioadei de garantie a lucririlor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea

lucrarilor): min. 3 ani.
e Inurma realizirii investitiei vor rezulta urmitoarele capacititi functionale si fizice:
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Propus: (corp nou spital+statie oxigen)

Corp spital

Regim inaltime : S+P+3E

Suprafata constr. 491.87mp;

Suprafata desf. 1929.32 mp ( P+3E)
Suprafata desf. Totala 2721.66 mp ( S+P+3E)
Corp statie de oxygen

Regim inaltime : Parter

Suprafata constr. 34.19mp;

Suprafata desf. 3419 mp

Indici de ocupare al terenului (intreaga incinta)

Suprafata teren -3466.0 mp
Suprafata construita - 1311.06.0 mp
Suprafata construita desfasurata totala -4089.85mp

POT propus = 37.82%
CUT propus = 1.18

Categoria de importanta “B” deosebita
Clasa de importanta 11

Grad de rezistenta la foc ||

Risc de incendiu mic

Numarul de utilizatori va fi de 89 persoane, din care 30 paturi spitalizare continua si 4 paturi
spitalizare de zi, 6 paturi CPU.

Conform HG nr. 2.139 din 30.10.2004 ce cuprinde ,CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA SI
DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE A MIJLOACELOR FIXE", durata normata de functionare a
obiectivului care urmeaz3 a fi realizat prin prezentul proiect este de minim 40 de ani.

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Indicatorii financiari sunt detaliati in Anexa 2.
d) Durata estimatd de execuie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de executie a obiectivului de investitii este de: 48 de luni, din care 36 luni - executia lucrarilor.
Esalonarea investitiei - total INV:
o Anull: 390.372,51lei
o Anul 2:28.325.139,04 lei
o Anul 3:31.536.869,72 lei
o Anul 4:52.764.312,57 lei
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5.5 PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE

a. Rezistentd mecanica si stabilitate

Cladirile vor fi realizate astfel incét s satisfaci cerinta de rezistenti si stabilitate in conformitate
cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr.10/1995. Prin acestea se intelege ca actiunile
susceptibile a se exercita asupra cladirilor in timpul executiei si exploatirii nu vor avea ca efect
producerea vreunuia dintre urmitoarele evenimente:

= pribusirea totald sau partiali a cladirilor;
= deformarea unor elemente la valori peste limit3;
= avarierea unor parti ale cladirii sau a instalatiilor sau a echipamentelor rezultati ca
urmare a deformatiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale
de proportii fati de efectul luat in calcul la proiectare.
Se vor respecta reglementarile specifice, conform memoriului de specialitate

b. Securitate la incendiu

Imobilul analizat se incadreaza in categoria de importanta B - constructii de importanta
deosebita, clasa de importanta II.

Gradul de rezistenta la foc II.

Peretii care delimiteaza holul de celelalte spatii vor fi rezistenti la foc EI90".
Peretii care delimiteaza casa scarii fata de celelalte spatii vor fi rezistenti la foc EI150’.
Se va tine cont de toate masurile propuse in scenariul de Securitate la incendiu.

c. lIgiend, sandtate si mediu inconjurdtor
Au fost prevazute finisaje ce nu contin substante toxice, cancerigene sau care sa emita gaze nocive.

Prin conformarea, dimensionarea si ventilarea corespunzatoare se elimina formarea condensului
si a mucegaiului.

In spatiile proiectate, asigurarea cantitatii si calitatii luminii naturale si artificiale se realizeaza in
conformitate cu normele de igiena si sanatate prevazute in STAS 6646.

In spatiile comune, acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat
artificial.

Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in functie de
destinatia spatiului respectiv si cerintele beneficiarului.

d. Siguranta si accesibilitate in exploatare

Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare indicativ
»NP 068 - 02" si prescriptile in vigoare, asigurandu-se astfel garantia unei calitati
corespunzatoare in exploatare.

a). Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale de acces la imobil - asigurarea
protectiei impotriva riscului de accidentare prin:

- alunecare:
1. stratul de uzura se va rezolva din materiale antiderapante (nu trebuie sa fie alunecos nici pe
timp de ploaie);
Coeficient frecare COF = min. 0,4
2. panta trotuar:
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in profil longitudinal - max. 8%;
in profil transversal - max. 2%.
- impiedicare:
1. denivelari admise:
max. 2.5 cm.
2. rosturi intre dale pavaj sau orificii la gratare ape pluviale:
max. 1.5 cm.

b). Siguranta cu privire la rampe si trepte exterioare, asigurarea protectiei impotriva
riscului de accidentare prin:

- oboseala excesiva:
1. lungime rampa pana la zona de odihna:
max. 3 trepte amplasate intr-o rampa.
2. dimensiuni trepte
h treapta - access la nivelul parterului- preluat printr-o rampa
3. panta rampa fara trepte:
Accesul in imobil se realizeaza la cota terenului amenajat cf. planse.
- cadere (impiedicare):
1. schimbarile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile;
2. rezolvarile trebuie sa fie cat mai clare si vizibile.
Se evita modele incarcate si desene paralele cu treptele.
3. cand nu au decat mana curenta de protectie rampele vor avea o bordura laterala:
h =10 cm. (pentru oprire baston si roata carucior)
4.]a denivelari mai mari de 0.50 m se prevad balustrade.
Nu este cazul
- alunecare:
1. finisajul se va realiza din materiale antiderapante.

2. treptele exterioare vor fi astfel alcatuite (perforate sau bine drenate), incat sa nu se
formeze strat de gheata.

c). Siguranta cu privire la accesul in cladire, asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin:

- coliziune:
1. accesul in cladire trebuie retras din circulatie exterioara (cazul cladirilor la strada)
2. este obligatorie platforma de acces:
min. 120 x 120 cm - acces frontal;
min. 150 x 150 cm - rotatie completa;
h =min. 10 cm.
3. latime libera rampa si scara:
380cm cm access principal.
4, latime libera gol usa de acces:
min. 80 cm - la cladiri cu max. 50 pers.
min. 90 cm - la cladiri cu min. 50 pers.
-in cazul de fata-180cm latime gol usa
- cadere:
1. rampele, scarile si platforma de acces vor avea balustrada de protectie:
h min.= 100 cm.
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2. rampa si podestul vor avea o bordura:
h =5 cm (cand nu exista decat mana curenta de protectie).
- alunecare:
1. finisajul va fi realizat din materiale antiderapante.
2. deasupra platformei de acces exista o copertina.
- impiedicare:
1. gratarul pentru curatat incaltamintea va avea orificii de:
max. 1,5 cm.
2. pragul usii va fi de:
max. 2,5 cm.
(se recomanda ca cel putin una din intrarile in cladire sa nu aiba prag, sau sa fie preluat
prin panta).
d). Siguranta cu privire la circulatia interioara, asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin:
- alunecare:

1. stratul de uzura al pardoselilor trebuie realizat din materiale antiderapante (in special
in incaperi cu umiditate si murdarie ridicata):

coeficient frecare “COF” = min. 0,4.
- impiedicare:

1. denivelare admisa:
max. 2,5 cm.

2. pe traseele cailor de evacuare nu se admit denivelari sau praguri (in caz ca nu se pot evita, se
vor prelua prin pante line).

3. nu se admit trepte izolate.
- contactul cu proeminente joase:
1. inaltime libera de trecere:
h =min. 210 cm - cladiri publice.
- contactul cu elemente verticale laterale (pe caile de circulatie):

1. suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte bravuri, proeminente, muchii ascutite, sau alte
surse de lovire, agatare, ranire;

2. finisajul peretilor nu trebuie sa prezinte suprafete rugoase.

- contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti vitrati cu parapet sub 90 cm, sau fara
parapet): se vor semnaliza cu marcaje de atentionare;

dimensiune - 20 cm?
amplasate intre 70 + 200 cm de la sol

- contactul cu usi batante sau usi care se deschid: amplasarea si sensul de deschidere al usilor
trebuie rezolvat astfel incat:

sa nu limiteze sau sa impiedice circulatia;

sa nu se loveasca intre ele (la deschiderea consecutiva a doua usi);

sa nu loveasca persoane care isi desfasoara activitatea.

- contactul cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente:

1. latime libera de circulatie (conditionat, de deplasarea persoanelor handicapate):
min. 90 cm - circulatie in linie dreapta;

min. 100 cm - circulatie in unghi drept;

min. 120 cm - circulatie scaun rulant + o persoana;
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pe parcusul fluxului de circulatie, in orice situatie se va asigura un spatiu de manevra pentru scaun
rulant 150 x 150 m.

2. traseul fluxurilor de circulatie va fi clar, liber si comod;
3. circulatia va fi subliniata si dirijata prin dispunerea mobilierului specific destinatiei;

4. piesele de mobilier adiacente cailor de circulatie, nu trebuie sa prezinte colturi, muchii ascutite
sau alte surse de agatare, lovire, ranire;

5. fluxul de circulatie va fi fluent, lesnicios si cat mai scurt, fara opriri sau intoarceri nejustificate
(cladiri publice);

6. traseele de circulatie vor fi astfel rezolvate incat sa existe posibilitatea de manevra a targilor,
sicrielor, mobilelor voluminoase;

7. dimensiuni usi interioare:
] = min. 105 cm la saloane.
8. dimensiunile si alcatuirea cailor de evacuare vor indeplini conditiile prevazute in P 118-99;

9. toate usile cailor de evacuare pentru mai mult de 30 persoane, se vor deschide in sensul
evacuarii;

10. caile de evacuare se vor atentiona prin marcaje vizibile.

e) Siguranta cu privire la schimbarile de nivel (galerii, balcoane, ferestre), asigurarea
protectiei impotriva riscului de accidentare prin:

1. la denivelari mai mari de 50 cm se prevad balustrade (parapete) de protectie, alcatuite
conform STAS 6131:

-s-a prevazut balustrade la inaltimea de 100cm la scarile interioare

2. ferestrele cu parapet sub 90 cm sau usile ferestre aflate in incaperi cu pardoseala aflata la mai
mult de 50 cm fata de nivelul exterior vor avea prevazuta balustrada de protectie cu inaltime
curenta:

h =100 cm (si conf. prevederi STAS 6131).
Usile prevazute cu sticla si cu parapet sub 90cm, vor avea sticla laminata si securizata
3. deschiderea ferestrelor trebuie sa se faca cu mecanisme reglabile:

deschidere curenta (pentru aerisire) max. 10 ¢m,

f). Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe, asigurarea protectiei impotriva
riscului de accidente prin:

- oboseala excesiva: |

1. relatia intre trepte si contratrepte trebuie sa fie: J
2h+1=62+64cm/3h+1=80+85cm

-in cazul de fata -2*16cm+30cm=62cm

2.toate treptele unei rampe trebuie sa aiba acelasi dimensiuni (se admite abatere de max. 6 mm).

3. panta:
rampa - max. 8%.

4. lungime pana la zona de odihna:
-s-a propus scara in doua rampe cu 11 si 12 trepte, de la subsol la etaj 3

- cadere:

1. schimbarile de panta trebuie bine atentionate;

2.se va prevedea balustrada de protectie (h = 90 cm) astfel:

la scari cul > 120 cm - cate o balustrade pe fiecare parte.
-s-a prevazut balustrade la inaltimea de 100cm pe ambele parti ale rampei de scara
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3. balustrada trebuie astfel alcatuita astfel incat sa nu permita caderea sau trecerea copiilor dintr-
0 parte intr-alta;
4. mana curenta trebuie astfel conformata incat sa fie usor cuprinsa cu mana;
@ =max4+5cm
5. scarile trebuie sa fie corespunzator si uniform luminate, fara a produce fenomenul de stralucire
orbitoare.
- alunecare;

1. finisajul scarilor si rampelor va fi realizat din materiale antiderapante;

2. ferestrele din dreptul palierelor intermediare trebuie sa aiba parapet sau mana curenta
- balustrada minim h = 90 cm.
- lovire:

1. inaltime libera de la nasul treptei pe linia de flux:

h =min.220cm niveluri supraterane functionale; h = min.190cm subsol sau demisol.
inaltime libera de circulatie pe sub scara

idem pct. 1.

g). Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor, asigurarea protectiei impotriva riscului
de accidentare prin cadere de la inaltime in timpul lucrarilor de curatire, vopsire, reparatii a
ferestrelor (ochiuri mobile si fixe) a fatadelor vitrate si a luminatoarelor.

1. inaltimea de siguranta a parapetului la ferestre trebuie sa fie:
h curent = min. 90 cm si conf. Prevederi STAS 6131;

2. ferestrele fixe de la etajele peste 4,00 m inaltime, vor fi intretinute de persoane
autorizate care vor fi asigurate in timpul lucrului prin sisteme speciale de sustinere si ancorare.

h). Siguranta cu privire la intretinerea casei scarilor, asigurarea protectiei utilizatorilor
impotriva riscului de accidentare in timpul diverselor activitati de intretinere sau reparatie pe
casa scarii (zugravit, decorat), spalat sau inlocuit geamuri.

1. podeste conformate si dimensionate corespunzator;
2. balustrade (parapete) rezistente si corespunzator dimensionate (conf. STAS 6131);

3. ferestrele de pe casa scarii trebuie amplasate astfel incat sa fie accesibile intretinerii,
acolo unde este cazul.

i). Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor.

1. la acoperisurile in panta, se vor prevedea elemnte discontinue de ancorare, pentru
sustinerea persoanelor, sau echipamentelor necesare operatiile de intretinere si reparare.

Pe zona de terasa necirculabila, va fi prevazuta balustrade de protectie si este interzis accesul
persoanelor neautorizate
La acest nivel va avea acces doar personalul autorizat pentru intretinere

e. Protectia impotriva zgomotului

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performanta stabilit conform reglementarilor tehnice in
vigoare), va fi realizat printr-o serie de masuri constructive

izolarea la zgomotul aerian intre niveluri, prin masa planseelor;

izolarea la zgomotul de impact, prin pardoseli care amortizeaza zgomotul;

izolarea acustica la zgomotul provenit din spatii adiacente, prin elemente de constructie care
asigura un nivel de zgomot cf. normativelor in vigoare.

Nivelul de zgomot interior echivalent(limite admisibile ale nivelului sonor) datorat unor surse
exterioare este de 30dB+5dB -in plus ziua, in minus noaptea.
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f.  Economie de energie si izolare termici

Izolarea termica

Coeficientul global de izolare termica a cladirii va trebui sa fie inferior valorii corespunzatoare
orasului Dabuleni.

Aceasta conduce Ia utilizarea unor elemente de inchidere cu o buna izolare termica si o scazuta
permeabilitate la aer, atat pentru zonele opace, cat si pentru cele vitrate cuprinse in proiectul de
modernizare,

La dimensionarea termoizolatiilor se au in vedere prevederile normativelor C107/serie, calculul
facandu-se conform prevederilor STAS 6472 /serie sia normativelor in vigoare la data proiectarii.

Izolarea hidrofuga

Pentru etanseitatea constructiei subterane la apele freatice si subterane, peretii verticali se vor
hidroizola in exterior cu materiale PVC (inclusiv radierul, conform normativului NP064-02 si
hidroizolatii de interior (vezi memoriu rezistenta si studii conditii de fundare).

Hidroizolarea teraselor circulabile si necirculabile este prevazuta in conformitate cu normativul
C112, asociat cu normativele C107/serie pentru cazul celor termoizolate

g Utilizare sustenabili a resurselor naturale
Proiectul va fi astfel intocmit Incat utilizarea resurselor naturale si fie sustenabili si sd asigure
in special urmatoarele:
* reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si pirtilor componente,
dupi demolare;
* durabilitatea constructiilor;
®* utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul
* prevederea pompelor de caldura sia panourilor solare.

5.6 NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI
FINANCIARE $1 ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL
DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT,
FONDURI EXTERNE NERAMBURABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau
din fonduri proprii si fonduri nerambursabile prin Programul Operational Sanatate / alte fonduri
nerambursabile.

6 URBANISM, ACORDURI $SI AVIZE CONFORME

6.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

* Anexatprezentei documentatii: Certificat de Urbanism nr. 40 din 17.08.2023,
emis de Primdria Orasului Dabuleni.

6.2 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, cU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

* Anexat prezentei documentatii: Extras de Carte Funciari nr. 30273.
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6.3  ACTUL ADMINISTRATIC AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI
DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A
PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

* Anexat prezentei documentatii.

6.4  AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITA'I'ILO_R

* Conform certificatului de urbanism - cap. 5, d) 1-4.

6.5 STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

® Anexat prezentei documentatii,

-,

6.6 AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE
INVESTITII §I CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE
* Aufost intocmite si anexate prezentei documentatii urmatoarele avize si studii
de specialitate;

Studiul topografic
Studiu geotehnic
Studiu nZEB
Expertiza tehnici

7 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1  INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

Entitatea responsabili cu implementarea investitiei este Judetul Dolj, prin reprezentantii sii.

7.2 STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI
DE INVESTITII (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE
IMPLEMENTARE A INVESTITIEI, ESALONAREA INSTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

Durata de implementare a investitiei este de 48 de luni calendaristice, din care durata de
executie a lucrarii este, conform graficului de realizare anexat, de 36 luni calendaristice, Esalonarea
Investitiei pe ani este prezentata in graficul fizic si valoric anexat prezentei documentatii tehnice.

In timpul executiei se vor respecta cu strictete normele de protectie a muncii, $.5.M, S.U.-P.S.1, si
prevedereile legii 10/1995, republicata.

7.3 STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SIINTRETINERE: ETAPE, METODE $I RESURSE
NECESARE

Exploatarea optimi a clidirii trebuie s3 vizeze urmatoarele obiective:
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* mentinerea in functionare normala a clidirii si instalatiilor acesteia
* realizarea parametrilor de performanti proiectati pe intreaga durati a exploatirii
* functionarea instalaiilor cl3dirii cu un consum minim de energie

Urmdrirea comportirii in timp a constructiilor are ca scop asigurarea cerintelor de sigurantd structurals,
functionali si de confort in conformitate cu destinatia constructiei si a fiecarie parti componente,

Pentru lucririle de arhitecturs se va asigura urmdirirea prin observatii vizuale, ciutandu-se identificarea
degraddrilor sau avarierilor produse in timpul exploatirii, precum si remedierea lor rapids.

Proprietarul va organiza activitatea de urmérire a comportirii printr-un specialist propriu, responsabil cu
aceasta activitate.

Organul de control are obligativitatea observirii atente si detaliate a stirii constructiei si a instalatiilor
aferente si va stabili misurile ce trebuie luate, cu caracter urgent i de perspectivi pentru remedieri, in
functie de importanta degradarilor sau avariilor semnalate si de cauza care le-a provocat (necesitatea unor
lucrdri de intretinere, de reparatii curente sau necesitatea unor expertize tehnice).

Strategia de exploatare/operare si intrefinere se va realiza conform manualului de exploatare, care se va
elabora doar dupa realizarea investitiei,

7.4 RECOMANDARI PRIVIN D ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SIINSITUTIONALE

Managementul proiectului este asigurat de catre Judetul Dolj, fie prin resurse proprii, fie prin externalizarea
serviciului.

Judetul Dolj are rolul:
* saacopere cheltuielile ocazionate de implementarea proiectului;

® saaprobe/avizeze documentatia tehnico-economica;

® saasigure sustenabilitatea proiectului;

® sa elaboreze documentatiile pentru achizitia publica de bunuri, servicii si lucrari aferente
implementarii proiectului;

® saorganizeze procedurile de achizitie publica de bunuri, servicii si lucrari aferente implementarii
proiectului;

¢ samonitorizeaze executarea lucrarilor de executie a proiectului;

¢ saparticipe la receptia lucrarilor;

¢ saasigure, prin personalul de specialitate, managementul si implementarea proiectului;

* saasigure spatiul necesar organizarii licitatijlor siintalnirilor echipei de implementare.
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8 concLuzn SI RECOMANDARI

RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

La punerea in opera a lucrarilor se va urmari utilizarea materialelor de constructie fabricate la nivelul
industriei locale, din materii prime produse in zona folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

Atenuarea schimbiirilor climatice

Includerea masurilor de eficicienta energetica la cladirile noi si a solutiilor nZEB are o influenti global
pozitiva asupra obiectivelor de mediuy, fiind in conformitate totals cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a
schimbrilor climatice, conducind la reducerea semnificativi a emisiilor de gaze cu efect de seri (GES) si la
cresterea eficienfei energetice

Adaptarea la schimbairile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra mésurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra clidirilor.

Pentru adaptarea cladirilor 13 schimbirile climatice generate de valuri de cildurs, prin proiect se asigura
obligatia optimizirii sistemelor tehnice si se implementeaza masuri de termo-hidroizolare si ventilare a
cladirii pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective,

Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine

Pe intreaga perioada de implementare a proiectului se va avea in vedere respectarea conditiilor impuse de
legislatia in vigoare si prin acordurile de mediu.

Prin proiect se prevede reabilitarea / inlocuirea / montarea sistemelor de preluare si colectare a apelor
pluviale,

In cadrul documentatiei tehnice pentru organizarea executiei lucrarilor se va mentiona obligatia
executantului de a nu deversa ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau
subterane, pe sol sau in subsol.

Tranzitia ciitre o economie circulard, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia
circulari.

Totodata, pe intreaga perioada de implementare a proiectului se va avea in vedere respectarea conditiilor
impuse de legislatia in vigoare si prin acordurile de mediuy,

Prin proiect se utilizeaza materiale durabile, de ex. vata minerala bazaltica, cu scopul de a creste longevitata
cladirii si de a reduce necesitatea de interventii de reabilitare in viitor,

La faza de executie lucrari se va asigura obligatia ca min. 70% (In greutate) din deseurile nepericuloase
provenite din activititile de constructie si demoliri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in
categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilits prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe
santier sa fie pregitite pentru reutilizare, reciclare gi alte operatiuni de valorificare materiali, Deseurile de
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Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care vor fi instalate, se vor
tabili, la faza PTh, specificatii tehnice n ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de

reciclare. Executantii lucrarilor vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor i

demolirilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoliri.

Prevenirea si controlul poluirii
Proiectul nu va conduce 1a o cregtere semnificativi a emisiilor de poluanti in aer, ap3 sau sol.

Totodata, pe intreaga perioada de implementare a proiectului se va avea in vedere respectarea conditiilor
impuse de legislatia in vigoare si prin acordurile de mediu.

Nivelul de crestere a performantei energetice a clidirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer sila o imbunititire a sandtatii publice.

Organizarea de santier se va stabi pe un amplsaament bine delimitat, pus la dispozitie de beneficiarul
investitiei, astfel incat sa fie limitata suprafata de teren ocupata temporar.

Prin proiect se vor asigura misuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizirii de materiale
de constructie ce confin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din
numeroase materiale sau radonu] care provine, atdt din soluri, cit si din materialele de constructie.

Prin proiect, precum si la faza de executie, se va avea in vedere ca materialele de constructie si
componentele utilizate sa nu contina azbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse
autorizirii previzute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Dupa caz, prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra
in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidi pe m3 de material sau componenti si
mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material
Sau componentd, in urma testirii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de
testare standardizate si metode de determinare comparabile.

Prin proiect se va avea in vedere utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului,
a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrérilor de renovare.

Se va urmari utilizarea materialelor cu continut scizut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cat
mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de productie este cat se poate de prietenos cu

mediul. Pe cat posibi, se va avea in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si

>

biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zon, folosind tehnici care
nu afecteazi mediul.

Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor

In cadrul proiectului se includ lucrari de protectia mediului. Totodata, la finalizarea lucrarilor de construire,
terenul afectat de organizarea de santier se va aduce la starea initiala, dupa caz.

IMUNIZAREA INFRASTRUCTURII LA SCHIMBARILE CLIMATICE

Atenuarea schimbarilor climatice

Neutralitatea climatica

Investitia consta in construirea unuj corp nou de cladire si implicit cresterea eficientei energetice a acesteia,
conducand astfel la o imbunitatire substantiali a performangei energetice a fondului construit regional si
la reducerea semnificativi a emisiilor de gaze cu efect de seri (GES). Renovarea energeticd (moderat3 sau
aprofundati) a fondului locativ regional are o influenti global pozitivd asupra obiectivelor de mediu,
Adaptarea la schimbarile climatice

Cutremure / alunecari de teren

Se propune utilizarea de materiale ignifuge, de ex. vata minerala bazaltica, pentru reducerea riscurilor
pentru cladire si ocupanti in cazul unui incendiu declansat de un cutremur.,

Inundatii
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Prin proiect se prevede reabilitarea / inlocuirea, dupa caz, a sistemului de preluare si colectare a apelor
pluviale,

Seceta

Prin proiect se prevede realizarea sistemului de preluare si colectare a apelor pluviale.

Incendii de vegetatie

Se propune utilizarea de materiale ignifuge, de ex. vata minerala bazaltica,

Inzapeziri

A fost prevazuta termizolarea cladirii cu sisteme termoizolante pentru pereti si pentru planseul peste
ultimul nivel, pentru reducerea pierderilor de caldura.

Variatii mari de temperatura inghet-dezghet sau vreme extrema

A fost prevazuta termizolarea cladirii Cu sisteme termoizolante pentru pereti si pentru planseul peste
ultimul nivel, pentru reducerea pierderilor de caldura.

€ constructie ce contin substange poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din
numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cit si din materialele de constructie.
Prin proiect, precum si la faza de executie, se va avea in vedere ca materialele de constructie si
componentele utilizate sa nu contina azbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse
autorizarii previizute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Dupa caz, prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra
in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidi pe m3 de material sau components si
mai putin de 0,001 mg de tompusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material
Sau componentd, In urma testirii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de
testare standardizate i metode de determinare comparabile,
Prin proiect se va avea in vedere utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului,
a prafului si a emisiilor poluante tn timpul lucririlor de renovare,
Se vor avea in vedere masuri de imbunatatire a calitatii aerului interior, prin evitarea utilizarii de cerurj si
lacuri pentru curatarea suprafetelor.
Se vor avea in vedere masuri privind imbunatatirea calitatii aerului interior, prin reducerea concentratiei
de radon care provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructii.
Se va urmari utilizarea materialelor cu confinut scizut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cit
mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de productie este ct se poate de prietenos cu
mediul. Pe cat posibil, se va avea in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zon3, folosind tehnici care
nu afecteazi mediul

Protectia muncii si masuri PSI:
La executarea lucrarilor de constructii, pe santier se vor respecta prevederile din :

¢ “Norme generale de protectie a muncii” elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru
Protectia Muncii, in colaborare cu specialistii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si
cu Institutul de Igiena, Sanatate Publica, Servicii;

* Legea privind protectia si securitatea muncii nr. 319/2006;

* Normativ C 300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

¢ atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor care se pot produce pe santier, se vor
respecta prevederile din “Norme Generale de P.S.I”, care stabilesc principiile, regulile si masurile
generale pentru PS], in scopul asigurarii exigentei esentiale privind “siguranta la foc”.

Concluzii si recomandari de executie:

Denumirea lucrarii: MODERNIZAREA, EXTINDEREA $! DOTAREA CU APARATURA si ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI ORASENESC
»ASEZAMINTELE BRANCOVENESI'I DABULENI" PRIN DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE{CORP C4 SI CORP C5) S CONSTRUIRE CLADIRE CU
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Executia lucrarilor de construire se va face numai dupi eliberarea autorizatiei de construire, in baza unui
proiect de autorizare, avizat de citre verificatori atestati conform legislatiei in vigoare si sub supravegherea
unui responsabil tehnic cu executia si a unui diriginte de santier atestati MLPAT,

Inainte de a incepe lucrarile de executie a sapaturii se vor verifica datele privitoare la amplasamentul noii
constructii (conform normativului NP120-2014). Inaintea turnarii betonului in fundatii este obligatorie
convocarea geotehnicianului pentru receptia terenului de fundare (fara semnarea procesului verbal de
receptie a terenului de fundare nu se poate trece la turnarea betonului).

Executantul are obligatia de a intocmi procedura de lucru Tespectand toate masurile prevazute in normele
de sanatatea si securitatea muncii si in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare cu privire la protectia
mediului inconjurator si a sanatatii populatiei. Executantul are responsabilitatea de a stabili procedurile de

In cazul aparitiei unor degradari pe parcursul executiel, sau pentru orice neconcordanta intre proiectul
propus si situatia reala va fi contactat proiectantul pentru gasirea unor solutii de adaptare si interventie.

Organizarea de santier

* Organizarea de santier pentru lucrarile din prezenta documentatiei se vor realiza in Zona
obiectivului fn conformitate cu legislatia in vigoare si va fi detaliat3 in cadrul urmatoarelor etape
de proiectare.

* Alimentarea cu api a santierul se va realiza prin dotarea cu sursd proprie de ap3.
* Alimentareala energie electrici se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu.
* Accesul in incinta organizirii de santier se realizeazi din ciile de acces existente.

Proiectant,

S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.

‘Sefde proiect

A'mm a Cri‘ftina—_Elena
DIN ROMANIA | Z

6423 { Y/

Elena - Cristina
ORMENEAN - ZAHARI

Arhitect cu drept de semnéturd [~
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+ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENJ" PRIN DESFIINTARE CONSTRUCTII EXIST ENTE(CORP C4 SI CORP C5) SI CONSTRUIRE CLADIRE CU
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EXPERTIZA TEHNICA IN VEDEREA EXECUTARII LUCRARILOR:

DEMOLARE PARTIALA, MODERNIZARE, EXTINDERE S| DOTARE CU APARATURA SI

ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI

DABULENI, JUDETUL DOLJ

Beneficiar: Spitalul Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni Reviza: 00

Amplasament: Loc. Dabuleni, Str. Unirii, Nr. 11, Jud. Dolj

Denumire:

— NOTA DE PRELUARE A EXPERTIZE! TEHNICE A SPITALULUI ORASENESC , ASEZAMINTELE
BRANCOVENESTI” DABULENI, JUDETUL DOLIJ -

- DATA - AUG 2024 -

Referitor la raportul de expertiza elaborat de ing. SZALONTAY COLOMAN - ANDRE! (expert tehnic atestat pentru
cerinta tehnica A1) in scopul evaluarii seismice a spitalului Orasenesc , Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni.
Proiect: * DEMOLARE PARTIALA, MODERNIZARE, EXTINDERE S| DOTARE CU APARATURA SI ECHIPAMENTE MEDICALE A
SPITALULUI ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI, JUDETUL DOLJ”

Se mentioneaza urmatoarele:
1. Raportul expertiza este elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare (P100-3/2019).

2. Raportul de expertiza este valabil si nu contravine normele in vigoare.
3. Prin prezenta nota de preluare a raportului de expertiza tehnica, concluziile si lucrarile de interventie

mentionate nu se modifica.

Avand in vedere ca dl. ing. SZALONTAY COLOMAN - ANDREI nu mai este disponibil, subsemnatul ing. Apostol
Zefir, expert tehnic atestat MDRT nr. 1522/1996, prin prezenta nota preiau si imi insusesc raportul de expertiza

tehnica.

Intocmit,
Expert tehnic:

Semndtura:

Acest document intra sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Utilizarea sa frebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, fiind interzisa P i -1 /1
reproducerea, fotocopierea sau prealuarea substantiala a unor parti din acest document fara acordul scris al proiectantului. agina:;
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EXPERTIZA TEHNICA

LA IMOBIL SPITALUL ORASENESC ,, ASEZAMINTELE
BRANCOVENESTI” DABULENI

in cadrul proiectului

DEMOLARE PARTIALA, MODERNIZARE, EXTINDERE S| DOTARE CU APARATURA S|
ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI
DABULENI, JUDETUL DOLJ

DATE DE IDENTIFICARE A EXPERTIZEI TEHNICE

Beneficiar Spitalul Orasenesc “Asezaminiele Brancovenesti” Dabuleni
Ampiasament Imobil; Loc. Dabuleni, Sir. Unirii, Nr. 11, Jud. Dolj

Nr. contract: 01.03.01.2023

Nr. Expertiza Tehnica: ET01.03.01.2023

Cerinta: Al

Expert tehnic dr. ing. Szalontay Coloman Andrai

Revizic: 0C




EXPERTIZA TEHNICA

LA IMOBIL SPITALUL ORASENESC ,, ASEZAMINTELE

BRANCOVENESTI” DABULENI

in cadrut proiectulu

DEMOLARE PARTIALA, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CU APARATURA S|
ECHIPAMENTE MEDICALE A SPTALULUI ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENEST!

DABULENI, JUDETUL DOLYJ
Expen tehnic
Ing. Szalontay Coloman Andrei
Expert atestat MDRT nr. U08873/2011
RAPORT SINTETIC

Denumirec lucrarii:

Expertiza tehnica ia imobil Spitalul orasenesc *Asezamintele Brancovenest™ Dabuleni

Scopul expertize:

Evaluare seismica a cladiri si dispunerea masurilor de interventie

Data expertizei:

02.2023

Expert tennic:

Ing. Szalentay Coloman Andrei, Expert atestat MDRT nr. UD8873/2011

Adresa Loc. Dabuleni, Str, Unirii, Nr. 11, Jud, Do)

Categoria de importanta (cfHG 746/1997): Normala - C
Closa de importania si expunere la cutremur (P100-1): 1

Anul censtruirii; 1904
Functiunea cladirii: Spital

H suprateran {m); +12.05 | Nr. de niveluri: Sp+P+I1E

Sistemul structural:

- fundatii continue din zidarie de caramida, cu o talpa din beton

- pereti structurali din zZidarie de caramida simpla

- planseu din boalfisoare de caramida si profile metalice pe zong de subsol si plansee
din lemn peste parter si eta;;

- sarpanta cu structura din lemn;

CNS: Pereti despartitori, cosuri de fum

Aciiunea selsmica [probabilitate de depasire in 50 de ani: | SLS 1 70% ULS | 20%
Verficared la starea limita ultima, Metodologia de evaluarea prin calcul folosita {P1C0-3): ] | 2 I 3
Gradul de indeplinire al conditilor de alcatuire seismica, Ry: 29.10

Gradul de afectare structurala Ry: 52.50

Gradul de asigurare structurcla seismica Ra: 28.00

Clasa de risc selsmic in care a fost incadrata RS RS RS RS IV

Descrierea clasei de risc
seismic:

Cladire susceptibila de prabusire, totala sau partiala, lo actiunea cutremurulul de
proiectare corespunzator Staril Lirita Ultime:;

Verificarea deplasaror la
starea limita de serviciu

Nu sunt indeplinife verificarile deplasarilor relative de nivel lg SLS.

Verificarea deplasarilor la
starea limifa ultima

Nu sunt indepilinite verificarile deplasariior retaiive de nivel la SLU.

Concluzi

Pe baza rezultatelor evaluar] calitalive si cantitative, strucfura de rezistenta se
incadreaza in clasa RS | de risc seismic. Se recomanda desfacerea si refacerea
imobilului expertizat,

Necesitatea lucrarilor de interventie

Da Nu

Clasa de risc seismic dupa efec:fuare“‘g,l/u_eml?ikotga‘

interventie dispuse

o C
Y
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Acest document infra sub incidenta Legii nr. 8/19%6 privind dreptul de autor. Utilizarea sa trebuie sa fie conferm celst pentru care o fost elaborat,
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EXPERTIZA TEHNICA

LA IMOBIL SPITALUL ORASENESC ,,ASEZAMINTELE
BRANCOVENESTI” DABULENI
in cadrul proiectului

DEMOLARE PARTIALA, MODERNIZARE, EXTINDERE S| DOTARE CU APARATURA S|
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4 3.C. GLOBEXTERRA S.R.L.
CUI: RO28610220 - Nr.Reg.Com. J40/21048/2022

GLO B EXTE R RA adresa: Dim. Eugen Brote nr. 33-41, Sectorl, Bucuresii

Denumire: EXPERTIZA TEHNICA LA IMOBIL SPITALUL ORASENESC ,ASEZAMINTELE _
BRANCOVENESTI” DABULEN| REETAEIOL D

Beneficiar Spitaiul Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni Revizic: 00

Ampiasament:  Loc. Dabulenl, Str. Unir, Nr. 11, Jud. Dof] Nr. contract: 01/03.01.2023

1. SCOPUL EXPERTIZEI TEHNICE

In conformitate cu contractul nr. 01/03.01.2023 dintre beneficiar si prestatar, SC GLOBEXTERRA SRL, o fost
efectuata expertiza la structura de rezistenfa a imobilului SPITALUL ORASENESC |, ASEZAMINTELE
BRANCOVENESTI” DABULENI din Loc. Dabuleni, Str. Unirii, Nr, 11, Jud. Dolj, pentru a se stabili:

a) gradul de indeplinire al conditilor de conformare structurala si dlcatuire a elementelor
porfante si a regulifor constructive pentru structur care preiau efectul actiuni seismice:

b) gradul de avariere structurala ca masura a degradarilor produse de actiuned seismica sau
alte cauze;

c) capacitatea de rezistenta si deformabilitate a structunii de rezistenta a imobilului, analitic
determinata la nivelul de baza al siructurii in raport cu cerintele seismice:

d} incadrarea inir-o clasa de risc seismic si decizia de interventie asupra structurii de rezistenta.

A i

Fig.1.a. Plan pozitionare tronsoane expertizate

Activitatea desfasurata pentru evaluarea cladirii, rezultatele examinarii si studiilor efectuate in vedereaq
evaluari, concluzile referifoare la siguranta seismica a cladiii, necesitatea lucrarilor de interventie 8i,
dupa caz, naturg si proportile acestor lucrari, sunt prezentate in prezentul raport de evaluare seismica o
constructiei, parte a expertizei tehnice.

Evaluareo seismica a cladiii este facuta pentru cerintele de performanta fundamentale, definite pentru

cladiri noiin codul P 100-1/2013. Valearea considerata pentru IMR este de 225 ani (probabilitate de 20%

de depasire in 50 de ani} pentru verificari la Starea Liss _si 40 de ani {probabilitate de depasire
: e

Expertiza tehnica se refera la structura de rezj
legislatia st prescriptile tehnice in vigoare.

ste intocmit Th conformitate cu

= 5 .
i
Acest document infra sub incidenda Legii nr. /1996 privind dreptul de autor. Utilizarea so lrébr;i;:sexﬁewmrerm celei penfru core o fost elaborat, | P . /53
fiind Interzlsa reproducerea. fotocopierea sauv preluarsa substaniiata o unor parti din acest documeni fara acordul scris al proleciantulul, ‘ Ggan. /



4 S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.
CUI; RO284610220 - Nr.Reg.Com. 140/21048/2022

6 I_O B EXTE R RA adresa; Dim, Bugen Brote nr. 33-41, Sectorl, Bucuresti

benumire: EXPERTIZA TEHNICA LA IMOBIL SPITALUL ORASENESC ,ASEZAMINTELE o
BRANCOVENESTI” DABULENI h¥. BT E101 40601 2023

Beneficiar: Spitalul Orasenesc “Asezamintele Brancovenesii™ Dabuleni Revizic: 00

Amplasament:  Loc. Dabuleni, Str. Uniril, Nr. 11, Jud, Dofj Nr. coniract: 01/0301.2023

2. REGLEMENTARI TEHNICE

2.1. REGLEMENTARI TEHNICE IN VIGOARE LA DATA CONSTRUIRII CLADIRII

Primele Instructiuni provizorii pentru prevenirea deteriorarii constructiilor din cauza cutremurelor si pentru
refacerea celor degradate, au fost elaborate dupa cutremurul din 1940, editia oficiala intrand in vigoare
in 1945. Primul normativ de proiectare antiseismica a constructiilor o aparut in 1963 {P13-63), acesta find
medificat in 1970 [P13-70), in 1978 (P100-78), in 1981 (P100-81). in continuare, a aparut normativul P100-
21, completat In 1996 cu doua capitole speciale privind expertizarea structurilor, Actualizarea acestora
s-a realizat cu P100/1-2006 si P100/3-2008 pentru proiectarea cladirilor noi si evaluarea celor existente. In
prezent, pentru proiectareq structurlor in regiuni seismice se aplica codul P100/1-2013 iar peniru
evaluarea structurilor se aplica codurile P100/3-2019.

In Romania, abia in 1956 au intrat in vigoare reglementarile 04.161-56, Normativ pentru proiectarea
centurilor ia consfructii de zidarie. Prima redactiare a normativului P2 a aparut in 1962 sub denumirea de
Instructiuni fehinice privind masurile constructive la cladiri cu ziduri porfante din zidarie de caramide,
situate in zone seismice. Cele doua reglementari au fost inlocuite in 1975 cu Normarfivul privind alfcatuirea
si caleulut structurilor din zidarie (P2-75], cu varianta imbunatatita, normativul P2-85 si ulterior cu CR&/2004,
In prezent, pentru calculul structurilor din zidarie se aplica codul CRé-2013.

2.2, REGLEMENTARI TEHNICE UTILIZATE LA EXPERTIZARE

La intocmirea expertizei fehnice s-au avut in vedere prevederiie urmatoarelor normative, instructiuni
tehnice, standarde si indrumare:

- P100-3/2019 - Cod de proieciare seismica, partea Ill, prevederi pentru evaluared seismica o
cladiritor existente;
- P100/1-2013 - Cod de proiectare seismica - Partea [ - Preveder! de proiectare pentru cladir;

- SR EN 1998-3:2005/NA:2010/AC:2013 Eurocod 8; Proiectarea structurilor pentru rezisienta la
cutremur. Parted 3; Evaluarea si consclidarea constructiitor:

- CR0O-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor;

- SR EN 1991-1-1:2004 - Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale -
Greutati specifice, greutati proprii, Incarcari utile pentru cladiri.

- CR 1-1-3/2012 - Ceod de proiectare pentru evaluarea activni zapezii asupra constructiiior;
- CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare pentru evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;
- STAS 6057-77 - Adancimi maxime de inghet,

- NP 112-2004 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

- CR6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din Zidarie;

2.3. REGLEMENTARI LEGISLATIVE IN VIGOARE

La intocmirea expertizei tehnice s-a avut in considerare urmatorul cadrul legislativ:

- Legea 177/2015 pentru moedificarea si completarea Legil 10/1995 privind calitateain constructii
prevede cd lucrarle de reparatii se fac numai pe baza unei expertize tehnice intocmite de un expert
tehnic atesiat, daca constituie interventii la consiruciii existente, definite ca find lucrar de reconsiituire,
consolidare, transformare, exdindere, desfiintare partiala, precum si lucrari de reparati.

- Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea in siguranta a fondului
construit existent prevede ca propristarii constructilor sa actioneze pentru identificarea constructiilor din
proprietate sau administrare care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari
sau avarier], sa comande expertizarea fehnica a constructilor de catre experti tehnici atestati, in

Acest document infra sub incidenia Legii nr. 8/1994 privind dreptul de autor. Utilzarea sa trebute sa Be conform celel pentru care a fost elaborat, p . - 7/53
fiind interzisa reproducerea, fotocopiered sau preiuarea substantiala ¢ unor parli din acest dogument fara acordul scris al proiectantului. Clgln(]. /



g 5.C. GLOBEXTERRA S.R.L.
CUI: RO28610220 - Nr.Reg.Com. J40/21068/2022

G I_O B EXTE R RA adresa: Drm. Eugen Brote nr, 33-41, Sectorl, Bucuresti

Dennhe: EXPERTIZA TEHNICA LA IMOBIL SPITALUL ORASENESC ,ASEZAMINTELE .
BRANCOVENESTI” DABULENI ErEISETO/E0) ohe

Beneficiar: Spitalul Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni Reviriar: 00

Amplasameni:  Loc. Dabuleni, Str. Unirii, Nr, 11, Jud, Dol Nr. confract: 01/03.01.2023

conformitate cu reglementarile tehnice sa-si insuseasca decizia de interventie si apoi sa continue
actiunile de reabilitare in functie de concluziile fundamentate in raportul de expertiza tehnica.

- HG 486/93 privind cresterea sigurantei in expleatare a constructiilor siinstalatilor care reprezinta
surse de mare risc, prevede inventarierea si ierarhizarea constructiilor in functie de marimea pericolului
potential de avarie pe care il reprezinta, urmand ca apoi acestea sa fie expertizate tehnic. Intr-o etapa
ulterioara, pe baza expertizelor intocmite, se elaboreaza documentatiile tehnico-economice necesare
executari lucrarilor de reparati, consolidari sau modemizari si se frece la executia lucrarilor prevazute.

- HG.R. nr. 644/1990 privind reducerea riscului de avariere a consfructifor care prevede
obligativitatea proprietarilor de a solicita analizarea starii futuror constructiilor din patrimoniu,

- Hotérdrea nr. 742/2018 privind modificarea Hotd@rari Guvernului nr. $25/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare tehnict de calitate a proiectelor, a executiei lucrdriler si o
constructiilor

- Hetararea Guvermului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unar regulamente privind
cdlitatea in constructii. Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiiior,

3. ACTIVITATI S| DATE CARE STAU LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

3.1. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

Releveul geometric d fost intocmit de catre specialitatea arhitectura la nivelul cerintelor corespunzatoare
stadivlui prezent al investigatiilor sub forma de planuri, fatade si sectiuni caracteristice si prezentat in
anexa A,

A fost realizata o relevare fotografica a degradarilor constructiel, starea de avariere a acesteia fiind
prezentata sub forma unui releveu fotografic al degradarilor in anexa B,

S-au efectuat modelar si analize ale structurii de rezistenta intr-un program automat de calcul cu
elemente finite si s-au inferpretat rezultatele in concordanta cu prevederile normative, in vedersa
evaluarii constructiel si formularii concluzilor. Notele de calcul prin care s-a stabilit gradul de asigurare al
constructie si au fost identificate zonele vulnerabile la actiuni seismice este prezentat in anexa C.

Caracteristicile terenului de fundare au fost preluate din studiul geotehnic prezentat in anexa D. A fost
executat un sondgj la nivelul fundatiilor pentru identificarea caracteristicilor structurale ale acestora si
cota de fundare.

3.2, VIZITA IMOEIL

Vizita expertului tehnic la amplasament a fost realizata in februarie 2023. In cadrul vizitei, beneficiarul a
permis accesul in infreaga cladire efectuandu-se o evaluare vizuala a imobkiului, o elementelor
constructive s releveul fotografic al degradarilor {vezi anexa B). In cadrul vizitei pe santier, in urma
discutiilor cu proprietarul, au fast culese informatii privind istoricul cladirii si ol interventiilor asucra acesteia.

3.3, INCERCARI IN SITU SI IN LABORATOR

3.3.1 SONDAJE S| MASURATORI LA ELEMENTELE STRUCTURII DE REZISTENTA
Pentru relevarea caracteristicilor elementelor structurcle s-au efectuat sondgje si masuratori la
elementele structurii de rezistenta. Astfel, s-au determinat urmatoarele:

Peniru relevarea caracteristiciior elementelor struciurale s-au efeciuat sonddgje si masuratori la
elementele structurii de rezistenta. Astfel, s-au determinat urmatoarele:

Acest document infra sub incidenia Legii nr. 8/19%4 privind drepiul de autor, Ufilizarea sa frebuie sa fis conform celel pentru care a fost elaborat, Pagina’ 3/53
fiind Interzisa reproducarea, fotocopterea sau preluarec substantiala o unor parti din acest document fara acordul scris al proiectaniulul, gina.
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Sondaj ATO1 afic ax L, 1-2: alcatuit din zidarie de
caramida plina, grosime 37.5cm, fara centuri din
b.a. la partea superioarg;

Sondaj PLO1 planseu din boltisoare din zidarie si
profile metalice | - peste subsol

4. INCADRAREA IN REGLEMENTARILE TEHNICE S| CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

4.1. INCADRAREA CONFORM HG 766 - 97

Incadrarea constructiei in categoriite de importanta definite prin HG 764-1997 se face Tn conformitate cu
metodologia prezentata in regulomentul adoptat prin Ordinul MLPAT nr, 31/N-1995,

Impunandu-se un punctaj pentry criterile asociate factorilor determinanti pentru stabilirea categoriel de
importania a constructiilor, se obtine un total care incadreaza constructia in categoria respectiva.

Acest document infra sub Incidenta Legil nr. B/1994 privind drepiul de autor. Utilizorea sa trebuie sa fie conform celai pentru care a fost eloboret.
fiind Interzsa reproducersa, fotecopierea sau preluarea substanticla a vnor parti din acest document fara acordul scris al proieciantului.
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Tabelul 4.1.0
Incadrarea in categorii de importanta cf. HG764-97
Foctorul Cc?e.f. a9 AT - P 3
o un:;:(lr:c]:xte Critefile asociate Pli)=k{n}{Zpfi} /3]
i} oameni implicati direct in cazul unei disfunctii ale 2
constructisi
- " oameni implicati indirect in cazul unor disfuneii
1 Irnportanta vitala 1 plii) dle constructiel 2 2
i) caracterul evolutiv al efectelor periculoase, in 2
cazul unor disfunctii ale constiuctisl
marimea comunitatii care apeleaza la
efi} functiunnite constructiei sifsau valoarea bunuilor 2
_Impor‘rontq " matericle adopostite de constructie
2 soclol~elcfon<?mlcc1 5‘ ] . ponderea in care functivnile construcliei o au in 2
culiurala pi) comunitatea respactiva
pfiii) natura si importenic functiilor respective
masure in care realizarea si exploatarea
oli) constructiel intervine in perdurbarea mediului 1
mplicarea naiural st a mediului construit
3 ecologica ] ol gradul de influerta nefavorablla asupra mediului 1 1
natwral si construit
bl rolul activ in proigjarea/refacerea mediului i
naitural si construit
pli) durata de uillizate preconizata 2
NEEssiEEa TR ) rnaosurct in care perforrnantele alcafuin‘ior. )
e i e() cons_iru;:hve dgplnq de cuncasterea e\_tpluhef 2
4 duratei de utiizare 1 actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare 2
texistental masura in care performantele functionale
p (i) depind de evolutia cerinteler pe durata de 2
utilizare
masura In care asigurarea solutilor constructive
e[ esie dependenta de conditile locale de teren si 1
: de mediu
E%%T)S;L?ﬁg il masura in care condifive locale de feren si de ]
5 conditite locale de 1 mediu evolueaza defaverakil in fimp 1
el diame masura in cara condiltiil.e choie de: feren si _de
o) mediu determina activitafi/ masun deosebile 1
peniru exploatarea constructiel pe durata de
existenta a acesteia
) ponderea volumului de munca si de materiale
Rl inglobate 2
Volumul de munca volumul si complexitatea aclivitatiior necesare
6 si de matericle 1 plii) pentru mentinerea performantelor constructiai 2 2
necesare pe durata de existenta a acesteiq;
activitall deosebite in exploctarea consiructiei
i) impuse de functiunile acesteia 2
TOTAL 10.00

Penfru consiructia expertizata, punctajul pentru fiecare factor determinant si criteriv asociat sunt
prezentate in fabelul de mai sus. Punctajul final se calculeaza astfel:

P{n)K(n} = [n) xp(i) / n(i)

in core:

Pin) - punctajul factorului determinant (n) (n=1...6};

kin} — coeficient de unicitate, stabilit;

p(i) — punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant [n), stabilit conform
prevederilor de la punctul 18;

n{i} — numarul criteriilor {i} asociate factorului determinant (n}, luate in considerare [n!ij=3];

Punctajul final obtinut situeaza constructia (cf. tab. 3 din reguloment) in categeria de importanta normala
(C).
4.2, CONDITII GEOTEHNICE DE AMPLASAMENT

Conform studivlui geotehnic [prezentat in infregime, in anexa D) infocmit de catre sc. GLOBEXTERRA srl,
cu denumirea ,Demolare particla, modernizare, exfindere si dotare cu aparatura si echipamente

Acest document infra sub incidenta Legii nr. 8/19%6 privind dreptul de avior. Utllizarea sa frebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, | P . :10/53
fiind interzisa reproducerea. fotocopierea sau preluarea substantiaia a unor pertl din acest document fara acerdui seris al proiectantulul. | aging: /
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medicale a 3pitalului orasenesc Asezamintele Brancovenesii Dabuleni, jud. Dol” si cu nr. de proiect
2023018, se contata urmatearete:

Siraiificatia terenului

- {0,00}- [0,50)m: umpiuturi {sol vegetal cu pietris siurme de caramida);

- (0,50) - {7,00)m: nisip argilos cafeniu cu inferc. calcaroase, plasticitate mijocie, plastic vartos, umed:
Nivelul apei subterane nu a fost interceptat pe adancimea forajului geotehnic.

Presiune conventionala in stratul de nisip argiles cafeniu cu interc. calcaroase, plasticitate mijlocie, plastic
vartos, umed are valoared peenv=210 kPa.

Conform sendajului D1 execuiatl pe zona fara subsol, fundatiile sunt alcatuite din zidarie de caramida de
1.90m fata de CTA, cu o tdlpa din beton cu ¢ indlfime de 30cm.

Conform sondajului D2 executat pe zona de supsol, funddtiile sunt alcatuite din zidarie de caramida de
1.90m fata de CTA, cu o taipa din beton cu ¢ inaliime de 30cm.

Conform sondajului D3 executaf pe zona fara subscl a tronsonuiul 2, fundatiile sunt alcatuite dintr-o
elevatie din beton cu ¢ inallimea de 53cm, cu o talpa din beton cu o inaltime de 30cm.

Conform studiului geotehnic, se recomanda executarea de sprijinir si lucrar de epuizare a apei pe durata

executie lucrarilor.

4.3. CONDITII CLIMATICE DE AMPLASAMENT

Conditile climatice pe amplasamentul constructiel andlizaie sunt urmatoarele:

- valoarea caracteristica a incarcarii date de zapada pe sol, sox = 2.5 kN/m? {cf. 3.1 figura 3.1, CR-1-1-3-
2012);

- valoared de referinta a presiunii dinamice a vantului (IMR = 50 ani), g = 0.5 kN/m? (cf. 2.2. figura 2.1,
CR1-1-3-2012);

N
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Fig.4.3.a - Zonarea valeorilor caracterisiice ale Fig.4.3.b — Zonarea valorilor de referinta ale presiunil
incarcarii din zapada pe sol s, kN/m2, pentru altitudini dinamice a vantului, gp in kPa, avand IMR=50ani,
A<1000m, cf.CR-1-1-3/2012 cf.CR1-1-4/2012

- zona climatica If cu te = -15°C {cf. Anexa D, C107/3-2005);

- adancimed de inghet este limitata la 70..80cm {cf. hartii de zonare, STAS 6054-1985 -, Adancimi maxime
de inghet"}.

Acest document intra sub incidenta Legii nr. 8/19%6 privind dreptul de autor. Ufliizarea sa trabuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, ‘ P . $11/53
fiind inferzisa reproducerea, folocopiersa sau preluarea substantiala o uner partl din acest document fara acerdul scris al projectantulul. agina: l"
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=

Fig.4.3.c — Tonarea climatica a Remaniel: zona | Te=-
12°C, zona I Te=-15°C, zona Nl Te=-18°C, zona IV Te=-
21°C, cf.C107-1-3-2005

Fig.4.3.d - Zonarea dupa adancimed maxima de
inghet cf. STAS 6054/77

4.4, CONDITIILE SEISMICE ALE AMPLASAMENTULUI

Parametil necesar pentru calculul seismic al structurilor care alcatuiesc obiectivul, sunt urmatorii (cf.
Pi100/1-2013, P100-3/201%):

- clasa de importanta-expunere: clasa a lll-a (cf. P100/1-2013, §4.4.5, tabel 4,2};

- coeficientul de importanta al constructiei: vi= 1,0 (¢f. P100/1-2013, §4.4.5, tabel 4.2);

- acceleratia terenului pentru proiectare: ag= 0,20g (cf. P100/1-2013, §3.1, fig. 3.1);

- pericada de colt amplasament: Te = 0,7s (cf. P100/1-2013, §3.1, fig. 3.2);

- factorul de comportare: g=1,8 (cf. P100-3/20192, anexa C - Structur din zidarie, §3.3.1.1).

Tes 0,75

Te=a7s Te=d,7s

L= W0 @5 IR0 I3
[ = = e m— ]

Kiametn

Fig.4.4.a —~ Zonarea Valorilor de varf ale acceleratisi Fig.4.4.l> — Zonarea teritorivlui Romaniei in termeni de
terenului pentru proiectare ag cu IMR=225 ani si 20% pericada de control (colf), Tc a spectiului de raspuns
rrobabiliiate de depasire in 50 de ani
4.5, INCADRAREA IN CONDITIA DENSITATII MINIME A PERETILOR STRUCTURALI CF.P100-1/2013

Conform P100-1/2013, cap.8.3.2 densitatea minima a peretiler structurali [p%) pentru cladir cu pereti
structurdli din zidarie simpla si zidarie armata sunt urmatoarele:

Acest decument intra sub incldenta teglt nr. 8/19%4 privind dreptul de auteor. Ufllizarea sa frebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, [ P d ., 12/53
fiind interzdsa reproduceraa, folocapiarea sau preluarea substantiala a unor parl] din acest document fora acordul scris al proisctantului. | agina
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Tabelul 4.5.a
Numaru de niveluri peste sectiunea de incasirare si densitate minima a peretilor structurall (p%)
pentru cladirl cu perefi structurali din ZNA

Acceleratie terenului pentru proiectare {Qg)
s 0.10g 51 0,159 0,209 si 0,259 0.30g si 0,409
Argila arsa Argila arsa Argila arsa Argila arsq Argila arsa Argila arsa
gr.lsi2 gr.25 si BCA gr.1si2 ar.25 si BCA gr.lsi2 gr.2S8 si BCA
1(P) =4,0% 24,5% =5.0% =5,5%
2 (P+1) 24,5% =25,0% =5.5% 26,0% NA NA
3 (P+2) 25,0% 25,5% NA NA
NA - nu se accepta folosirea zidariei nearmate {ZNA) '
Tabelul 4.5.b

Numarul de niveluri peste secfiunea de incastrare si densitate minima a peretilor structurali (p%)
pentru cladiri cu pereti siructurali din zidarie armata

Accsleratie terenului pentru prolectare {ag)
N i 0,10g 51 0,15¢g 0,20g si 0,25¢g 0,30g si0,40g
Argila arsa Argila arsa Argila arsa Argila arsa Argila arsa Argila arsc
gr.]si2 ar.2S si BCA gr.lsi2 gr.2s si BCA gr.lsi2 ar.2S si BCA
1 (P) =23,0% 23.0% =4,0% 24.0% 25.0% 25,5%
2 [P+1) =3,0% 23,5% 24,0% 24,5% 25,5% 26,5%
3 [P+2) 24,0% 24,0% =5,0% 25,5%* =6,0%* =6,0%*
4 [P+3} =4,0% 250% =26,0%* =6,0%* 26,5%" i
5 [P+4) =5,0%* =5,5%* * = = NA

* pentru aceste situatii se vor folosi obligatoriu alcatuiriie ZC+AR sau ZIA
** numai in conditiite de la art, 8.3.2.2
NA - nu se accepta

in cazul cladini experiizate, densitatea peretior structurali a fost calculata pe fiecare directie principala
rezultand, urmatoarele valori:

Tabelul 4.5.¢
Incadrarea in condilia densitatii minime a perstilor structurali cf.P100-172013
Directie p% Valoare min. cf. P100-1 Conditie
Longitudinaia pi=6.2 % 25,5% Indeplinita
Transversala pr=5.7 % 25.5% Indeplinitg

5. DESCRIEREA IMOBILULUI

5.1. ISTORICUL CONSTRUCTIEI

Beneficiarul nu a pus la dispozitie Cartea Tehnica a imobilului.

5.2. FUNCTIONALUL

Tronson 1

Imaobilut expertizat are o forma drepiunghiulara in plan, cu laturile de 11.57x24.27m.

Regimul de inaltime al cladirli este de subsol (partial) + parter + etqj (partial). Inaltimea la comisa
(masurata fata de cota +0.00 a cladiri) este de .19 miar lo coama de 7.58m,

Functionalul este speciiic activitatilor din sistemul de sanaiate si este compus din spatii cu rol de cabinete
medicale, saloane, camere de garda, trigj si grupur sanitare. Camerele au dimensiuni maxime de
4.05x5.14m iar holurile au latimi de 1.45m.

Intrarea in imobil se poate realiza prin dreptul fatadei principale, intre axele B si C. Mai exista un acces
secundar, loecalizat la fatada lateral stangaq, intre axele 1 si 2.

Accesul pe verticala se face prin intermediul scarilor din axele A,B/2,3si C°.D/8-7.

Acest document infra sub incidenta Legil nr. 8/1996 privind drepiul de autor. Utilizarea sa frebuie sa fie conform celei pentru care o fost elaborat,
filnd intarzise repreducersa, fotocopieraa sau praluarea substantiala a unor parti din acest document lara acordu scris al proiectantulu,
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Din analiza structurii si a conceptiei acesteia [functional, alcatuire, grosime pereti, dispunere pereti
structurali, etc.) se presupune ca structura initicla a imobilului a ramas in mare parte nealterata. Ulterior,
au fost adaugate tronsoanele 2, 3 si 4.

Tronson 2

Imobilul expertizat are o forma dreptunghiulara in plan, cu laturile de 2.00x15.55m,
Regimul de indltime al cladiri este de parter.

Functionalul este specific activitatitor din sistemul de sanatate si este compus din spotii cu rol de cabinete
medicale, saloane, camere de garda, trig) st grupuwri sanifare. Camerele au dimensiuni maxime de
4.05x5.14m iar holurile au latimi de 1.45m.

Intrarea in imobil se poate realiza prin dreptul fatadel principale, intre axele F si F. Mai exista un acces
secundar, localizat 'a fatada lateral dreapta, infre axele 3 5i 4.

Cin analiza structurii si a conceptiel acesteia (functional, alcatuire, grosime pereti, dispunere pereti
structural, etc.} se presupune ca structura initiala a imebilului @ ramas in mare parte nealterata. Ulterior,
au fost adaugate fronsoanele 3 si 4.

5.3. STRUCTURA DE REZISTENTA

Tronson 1

Structura de rezistenta a imobilului este alcatuita din:

- fundatii continue din zidarie de caramida si © talpa din beton;

- pereti structurall din zidarie de caramida ceramica pling, fara sambur si centuni din beton armat
deasupra acestora;

- planseu peste subsol cu boltisoare de caramida si profile metalice |, plonsee din elemente din lemn
peste parter si etqj;

- sarpanta cu struciura din lemn;

Fundatiile sunt alcatuite din zidarie de caramida cu o talpa din beton iar cota de fundare este de 2.20m
fata de CTA {conform dezvelirlor executate in cadrul investigatilor geotehnice). Conform studiului
geotehnic, terenul in care este fundaia constructia este alcatuit din nisip argilos cafeniv cu interc.
calcaroase, plasticitate mijlocie, plastic vartos, umed cu peonv 210kPa.

Peretii structurali din zidarie sunt alcatuiti din caramida ceramica pling. Lo nivelul subsolului peretii qu
grosimea de 42cm. La nivelul parterului si al etajului, peretii au grosimea de 42cm. Dupd suprapunerea
planurilor s-a constatat ca exista continuitate pe verticala a peretilor,

Conform sondajelor executate in timpul investigatiilor in sifu [vezi cap.3) nu au fost relevati samburi si
centuri din beton armat.

Flanseul peste subsol este alcatuit din boltisoare de caramida si profile metalice |. Planseul peste parter
si etaj este alcatuit din grinzi din lemn dispuse pe directia scurta.

Sarpanta este alcatuita din elemente din lemn. Popii reazema pe talpi din lemn si nu sunt ancorati.
Cosoroabele reazema pe peretii din zidarie si nu sunt ancorate. invelitoarea este din tabla de tip tabla
zincata,

Tronson 2

Structura de rezistenta a imobilului este alcatuita din:

- fundatii continue din zidarie de caramida si o taipa din beton;

Acest document intra sub incidenta Legii nr. 8/199¢ privind dreptul de autar. Ulilizarea sa irebule sa fie conform celei pentru care a fost elakbarat, | P N - 14/53
fiind interzisa reproducereq, lolocopierea sau preluares substantiola o unor parii din acest document fara acordul scris al proiectantului. GglﬂO. II
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- perell structurali din zidarie de caramida ceramica pling, fara samburi si centuri din beton armat
deasupra acestorq;

- planseul peste parter este adlecatuit din elemente din lemn;
- sarpanta cu structura din lemn;

fundatiile sunt alcatuite dinfr-o elevatie din beton cu o indltimea de 53cm, cu o talpa din beten cu
inaliimea de 30cm {conform dezvelirilor executate in cadrul investigatilor geotehnice). Conform studiului
geotehnic, terenul in care este fundata constructia este alcatuit din nisip argilos cafeniu cu interc.
calcaroase, plasticitate mijiocie, plastic vartos, umed cu peonv 210kPa,

Peretii siructurali din zidarie sunt alcatuitl din caramida ceramica plina. La nivelul parferului, peretii au
grosimeda de 42cm.

Conform sondagjelor executate in timpul investigatiilor in situ (vezi cap.3) nu au fost relevati samburi si
centuri din beton armat. Planseul peste parter este alcatuit din grinzi din lemn dispuse pe directia scurta.

Sarpanta este alcatuita din elemente din lemn. Popii reazema pe talpi din lemn si nu sunt ancorati.

Cosoroabele reazemd pe peretii din zidarie si nu sunt ancorate. Invelifoarea este din tabla de tip tabla
zincata.

5.4, STAREA DE DEGRADARE A CONSTRUCTIEI

Releveul fotografic al degradarilor este prezentat in anexa B, starea actudala a constructiei find relevata
vizual. In principiu, ele se refera la:

- sarpanta ancorata necorespunzator;

- elemente din lemn ale sarpantei degradate;

- elemente din lemn despicate la nivelul acoperisului;

- infiltrattii de apa in apropierea cosurilor de fum;

- lipsa elementelor de contravantuire a sarpantei;

- degradari si desprinderi ale siresinii;

- fisuri orizontale la rezemarea planseului peste peretii structurali;
- infilfratii de umiditate puternice la nivelul subsoiului;

- fisuri inclinate in dreptul golurilor de usi si ferestre;

- fisuri la nivelul soclului;

- gauvii pentru pozarea instalatiilor;
Degradarile semnalate mai sus au fost cauzate de:

a) actiunile seismice repetate! suferite de constructie, au provocat degradari sub forma fisurilor
in elementele structurale;

' Culrernure viancene pulemice [cu ntensifatea BVI} incepand de la data posibila a ridican imebiului {cf. Cutremunit de pamant din Romania de la 4 martie
1977, coordonatori acad. Stefan Balon, ing. Valeriu Cristed, . ing. lon Comea, Editura Academiei RER, Bucuresti 1982, pag. 78-79 5i 84-85).

Data {anul/luna/zlva) __Timpul {(him:s) | Intensitatea | Magnlfudinea |
1908/%/06 ] 21:39 VI Vil ] 64 i
1912/v/25 - 18:01 - i - 5.1 |
- 1929/%1/01 | 06: 57 B VI= Vil 58
1934/11/29 20:06 VIC 8,1 |
1940/%/22 - 06:37 v 8,1
1940/X1710 E— 01:3% L X 7.2
; 1945/1X/7 ‘ 15:48 Vil— VIl ) 6,4 o
1945/%11/09 06:08 ‘ v ‘ &1 )
1948/v /29 0449 ‘ VI=VII [ 58 ]
1977 /04 B 31:22 | X [ B 72
1986/08/31 - ] 00:30 el B 45
i 1990/06/30 1 13:30 - Vi B 58
1990/05/31 ‘ 04:00 N } Vi ] 56
2004/10/27 - » Vi . 4.0
2014/11/22 - VI— VI 57 .
2018/10/28 | - ) Vi = I 58 ]
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b} tasarea ferenviui de fundare ¢ provocat avari la peretii structurali din zidarie de caramida
plina, concrefizate prin fisur si crapatur (in principal verticale, majoritatea in dreptul golurilor de wsi si
ferestre) la pereti;

¢) actiunea intemperiilor sub forma infiltratilor de umiditate, a variatilor de temperatura si g
actiunii vanfului, au provocat avarii 1a nivelul acoperisulyi, degradarea straturilor de tencuiala si
Zugravedia;

d) neintretinerea constructiei, a condus la degradarea continua a acesteia;

e) erori de conceptie zidarie, dintre care se enumera lipsa uner fundatii din beton simplu sau
beton amat, lipsa elementelor de confinare din beton amat, lipsa unor plansee capabile so
indeplineasca rolul de saiba rigida in plon, ancorarea necorespunzatoare g sarpantei;

f) imbatranirea materialului in timp;

g) interventii necontrolate sub forma spargerilor si desfacerilor pentru pozarea instalatiilor:

6. NIVELUL DE CUNOASTERE

In vedered selectarii metodei de calcul si a valorilor potrivite ale factorilor de incredere, conform P100-
3/2019 (cap. 4.3.1}, se definesc urmatoarele niveluri de cunoastere;

-KL1: Cuncastere limitatg;
- KL2: Cunoastere normalia;
- KL3: Cunoastere completa.

Nivelul de cunoastere redlizat irmpune metoda de calcul permisa si valorile facteriler de incredere si se
determina functie de urmatori factori care:

Tabelul 6.a
Niveluri de cunoastere
(cf. P100-3/2019, cap.4.3.1)
cxljnl\;is?:re Geomeirie Alcatuire de detaliv Propne?r?}’g?ergggg ?lce 2l IF
din documentatia tehnica de | din documentatia tehnica de
proiectare originala proiectare orginala
sau sau
KLt pe baza proiectari simulate in | valori stabilite pe baza standardelor CF=1,35
acord cu practica la daia valabiie sau practicilor de construire
reqiizani cladi sipe boaza unei | dinperoada realizcri cladir si din
din inspediil imitate in teren incercari limitate in feren
prokeld din _documerp‘gﬁo ’re_hnjcc de din.documer_\‘rg’rla ’rel_ﬁnico de
origincis Prouechrg o_nglnc_llcx si dintr-o pr_o[ectcre pr_agtnolo_ sirapoartele
verficareq inspectie imitata in teren origindle privind calitated lucrarilor de
. : L{alV} construire
K2 vzuglq PN diniro inspectie extinsain sa CE=1 20
:er;nq @ teren dip §peciﬁ_<:qﬂil¢ ds prqiegtqre _ =
i originale si din incercarie limitate in
; feren
dinfr-un
releveu . . SOL.J
complet al . : : d]n incercar exhpse in ’re_aren
cladiri din documentdtia tehnica de | din documentatia tehnica de
proiectare originala, din proieciare onginala, dinrapocartele
rapoartele originale privind originale privind cdiitatea lucrarilor de
calitatea lucranior de construire si dinincercari imitate in CF=10
KL3 construire si dintr-o inspectie teren !
limitata in feren SOU
sau din incercar cuptinzataare in teren
dintr-o inspectie cuprnzatoare
in teren
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La cladirea expertizata, investigatile specifice au constai din;
- geometria structuril: este cunoscuta din releveul geometric [vezi anexa A);

- alcatuirea de defaliu: alcatuirea sfructurii de rezistenta a imobilului a fost relevata prin vizionare
directa si prin sondaje;

- proprietatile mecanice ale materialelor: rezistentele la compresiune a caramiziior si mortarului
au fost asimilate cu cele din lucrari simitare;

In aceste conditi, nivelul de cunoastere poate fi considerai ca fiind KL1, cunoastere limitata, cu un factor
de incredere CF=1,35 (cf. tab. P100-3/2019).

Conform cu P100-3/2019, cap.4.3.1.(5). expertul poate completa cercetarea initicla a constructiel dupa
decopetiarea structuri, odata cu infreruperea expleatarii cladirii si inceperea lucrarilor de interventie. Pe
baza noilor informatii obtinute se pot revizul concluziile expertizel si solutia de interveniie.

7. METODOLOGIA DE EVALUARE

7.1. CERINTE DE PERFORMANTA FUNDAMENTALE S| STARI LIMITA

Cerintele fundamentale definite de codul P100-1/2013 in cazul proiectarii structurilor la actiuni seismice
sunt:

- cerinta de siguranta a vietii (structura va fi preiectata pentru a raspunde actiunii seismice cu
IMR 225 ani cu o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare ia care intervine prabusirea
tocaia sau generdla asifel incat vietile oamernilor sa fie protejate);

- cerinta de limitare a degradarilor (siructura va fi proiectata pentru a raspunde actiunii seismice
cu IMR 40 ani fara degradar sau scoateri din funcliune ale caror costuri sa fie exagerat de mari in
comparatie cu costul structurii};

Indeplinirea cerintelor fundamentale se controleaza prin verificarile a doua categorii de stari limita:

- starea limita vltima, ULS, ascciaia cu ruperea elementelor struciurale si dlte forme de cedare
care pot pune in pericol siguranta vietii oamenilor;

- starea limita de serviciu, SLS, care are in vedere dezvoliarea degradarilor pana la un nivel,
dincole de care cerintele specifice de exploatare nu mai sunt indeplinite:

7.2. HAZARDUL SEISMIC

Evaiuarea seismica a cladiri este facuta pentru cerintele de performanta fundamentale, definite pentru
cladiri noi in codul P 100-1/2013. Valoarea considerata pentru IMR este de 225 ani {probabilitate de 20%
de depasire in 50 de ani) peniru verificari la Starea Limita Ultima si 40 de ani (probabilitate de depasire
cde 20% in 10 ani) pentry verificari la Starea Limita de Serviciu,

Conform P100-3/2019, anexa A, in cazul proiectarii lucrarilor de interventie pentru cerintele fundamentale
se ia in considerare hazardui seismic definit astfel:

- la proieciarea lucrarilor de interventie partiale, avand ca scop incadrarea in clasa de risc Rsll, se
utilizeaza valorile acceleratiei terenului pentru preiectare avand intervalul mediu de recurenta de 40 de
ani, pentru verificarea la Starea Limita Ultima.

- la proiectarea lucrarilor de interventie avand ca scop incadrarea in clasa de risc seismic Rslll se
utilizeaza valorile acceleratiel terenului pentru proiectare avand intervalul mediu de recurenta de 100 de
ani, peniru verificari la Starea Limita Ultima, si de 30 de ani, pentru verificari la Starea Limita de Serviciu,

Acest document infra sub incidenta Legil nr. 8/19%96 privind drepiul de autor. Ulilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care o fost elaberat, P . . .I 7/53
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- la proiectarea lucrarilor de interventie avand ca scop incadrarea in clasa de risc seismic RsIV se
utilizeaza valorile acceleratiei terenului pentru preiectare avand intervalul mediu de recurenta de 225 de
ani, pentru verificar |a Starea Limita Ultima, si de 40 de ani, pentru verificar la Starea Limita de Serviciu.

Valorile de varf ale acceleraiiei seismice orizontale corespunzatoare intervalelor medii de recurentg
mentionate mai sus se determina pe baza valorilor ag stabilite conform zonari prevazuta de P 100-1/2013,
pentru infervalul mediu de recurenta de 225 de ani, prin multiplicare cu factori de scalare din tabelul
ALl

Tabel A1 Facion de scalare pentru deleminariea valordior de varf ale acceleratilor seismice orizontale of, Anexa A, P100-3/2019
Judet g%/ 0™ | Qg"/0g2 | 0y100/a 25 | ag?25/0g | 0gt75/ 0125
Arges, Bacau, Botosani, Bralla, Bucuresti, Buzau, Calarasi,
Constanta, Covasna, Dambovita, Dol, Galati, Giurgiu,
Gorj, Harghita, lalomita, lasi Mehedinfi, Neamt, Of, 0.40 0.45 0.80 1.00 1.25
Prahova, Suceava, Teleoman, Tulceo, Vdlceaq, Vasiui,
Vrancea
Alba, Arad, Bihor, Biskita Nasaud, Brasov, Caras Severin,
Cluj, Hunedocara, Maramures, Mures, Sald, Satu Mare, Sibiu, 0.35 0.40 0.80 1.00 1.35
Timis

uvnde: agvaloarea de varf dle acceieratiei seismice orizentale cu IMR = 30 de ani; ag*valoarea de varf ale
aceceleratiel seismice arizontale cu IMR = 40 de ani; a5'% valoarea de varl ale acceleratiet seismice orizontale cu IMR
=100 de ani; ag? valoarea de varf ale acceleratiel seismice orizontale cu IMR = 225 de ani; aq47s valoarea de varf cle
acceleraiiel seismice orizontale cu IMR = 475 de ani.

7.3. METODOLOG!A DE EVALUARE

Evaluarea seismica a structurilor de cladir individuale existente se efectueaza conform normativului P100-
3/2019 si consta dintr-un ansambilu de operatii care trebuie sa stabileasca vulnerabilitatea siintroducerea
constructiel intr-o clasa de risc seismic.

Codul P100/3-2019 prevede irei metodologii de evaluare a cladirlor, diferite din punct de vedere al
complexitatii, definite prin baza conceptuala, nivelul de rafinare a metodelor de calcul si nivelul de
detaliere a operatiunilor de verificare:

- metodologia de nivel 1 [de complexitate scazuta);
- metodologia de nivel 2 (de complexitate medie);
- metodologia de nivel 3 [de complexitate ridicatal).

Pentru evaluareda seismica a unei cladin, alegerea metodologiilor de evaluare se face in functie de:
cunostintele fehnice din perioada realizarii proiectului si executiel cladirii, complexitatea cladirii (in
special din punct de vedere structural), datele dispenibile pentru intocmirea evaluarii (nivelul de
cunoastere), functiunea, Importanta st valoarea cladiri, conditile privind hazardui  seismic  din
amplasament, valorile acceleratiei seismice peniru proiectare si conditile locale de teren, tipul sisternului
structural, cerintele fundomentale stabilite pentru cladire, scopul expertizei tehnice si alte conditi
relevante pentru cladirea evaluata.

La intocmirea expertizei s-a utilizat metodologia de nivel 2 care se poate aplica la cladin cu orice tip de
structura, apartinand cricaret clase de importanta-expunere la cutremur, (¢f.P100-3/2019, cap.2.3.2,
art.1} si consta din:

- evaluarea calitetiva a cladirii pe baza criteriior de conformare, de dlcatuire si de detaliere a
constructiilor si a nivelului de degradare si

- evaluarea cantitativa bazata pe un calcul structural static liniar si factori de comportare.

Acest docyment infra sub incidenia Legii nr. 8/19%4 privind dreptul de autor. Uliizarea so frebule sa fie conform celel peniru care a fost elaborat, P ' -18/53
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7.4, STABILIREA CLASEI DE RISC SEISMIC

Evaluarea susceptibilitatii de avariere la cutremur siincadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza
a frei categorii de conditii a caror indeplinire este cuantificata prin intermediul a trei indicatori, astfel:

a} condifi privind alcatuirea cladiri, referitoare la indeplinirea regulilor de conformare
structurala, de cicatuire a elementelor structurdle si a regulilor constructive pentru structur seismice - Ri:
gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica;

b) conditii privind degradarile structurale produse in trecut de actiunea seismica si de alte cauze
- Rz gradul de afectare siructurala;

¢) conditil privind capacitatea seismica a structurii si componentelor nestructurale, exprimata,
dupa caz, in termeni de rezistenta sau deplasare - Rs: gradul de asigurare structurale seismica determinat
pentru SLU

Valorte celor frei indicatori se asociaza cu o anumita clasa de risc seismic conform cap.
8.1.1, 81.2s 8.1.3din P100/3-2019.

Clasa de risc seismic a cladirii este clasa minima asociata celor trei indicatori Ry, Rz si Rs. Cu exceplia ca
atunci cand expertul tehnic stabileste ca unul dintre indicatorii R; sau Rs are relevania redusa in cazul
cladirii evaluate, clasa de risc seismic a cladiri este clasa minima asociata celoralti doi indicatori.

8. INDICATOR R1 - GRADUL DE INDEPLINIRE AL CONDITILOR DE ALCATUIRE SEISMICA

Evaluarea cdiitativa a conformarii structurale, a alcatuirii elernentelor portante si a regulilor constructive
pentru struciuri care pretau efectul actiunii seismice este reprezentata de indicatorul R1 care se
calculeaza in tabeld urmator, conform criterilor din lista specifica tipului de constructie cf. P100-3/2019.

Takelui 8.a
Indeplinirea conditiilor peniru structurile din zidarie in metedologia de nivel 2. Indicator R1
Criteriul Indeplinit | Neindepl. | Neindepl. | Neindepl
minord moderata majora
Intervale de punctare 10 Bia9 4...7 Chigs®
(1) Cudlitatea sistemuiui siructural: eficienta conlucrarii spatiale

Natura si calitatea legaturilor intre peretii de pe 5
directile crtogonale
Natura si calitatea legaturilor intre pereti si 5
plansee
Arii de zidarie aproximativ egale pe cele doud 5
directii

Media criteriul {1} 2.00

(2) Cdlitatea zidariei

Cdlitateda elementelor 3
Omogenitatea teserii 3
Regularitatea rosturilor 3
Gradul de umplere cu mortar 2
Existenta unor zone slabite 2

Media criteriul (2} 2.60

(3) Tipul planseelor

Rigiditatea in plan orizontal 2
Eficienta legaturilor cu peretii 2

Media criteriul {3) 2.00

{4) Configuratia in plan

Compaciitate sl simefrie geometrica si siructura 5
in plan

Media criteriul (4) 2.00

Acest document infra suk incidenta Legii nr. 8/19%6 privind dreptul de autor. Ulilzarea sa rebuie so fie conform celei pentru care a fost elaboral, | P . 19/53
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(5) Configuratia in elevatie

Uniformitatea geometrica si structurala in
elevatie

Media criteriul {5)

{4} Distanta dinire pereti

Distantele dintre peretii structurall, pe fiecare
directie

Media criteriul (&)

{7) Elemente care dau impinger

I laterale

Existenta arcelor, boltilor, cupolelor, sarpantelor
cu sau fara elemente care limiteqza efectele
impingerilor

Media criteriul {7)

{8) Tipul terenului de fundare

Natura terenului de fundare

Caopacitatea fundatiiler de o pretua si fransmite
Ia teren incarcarile verticale, eforturile din tasar
diferentiate si din cuiremur

Media criteriul (8]

4.50

(?) Interactiuni posibile cu cladirile adiacente

Existenta riscului de ciocnire cu cladin alaiurate,
tnattimile cladiritor vecine, riscul de cadere a
unor componente aie cladirior vecine

Media criteriul [9)

{10) Elemente nestructurale

Existensa unor elemente de zidarie majore
{calcane, fronfcane, fimpane), placaoje grele,
elemente decorative importante

Media criteriul (10)

4.00

Total

29.10

Indicatorul care reprezinta evaluarea cdlitativa a conformarii seismice a structurii a rezultat cu valoarea
cde Ri= 29.10, situand constructia in clasa a I-a de risc seismic (din punct de vedere al indepfinii

conditiilor structurale pentru cladirile din zidarie {cf. cap. D.3.2.2 din P100/3-2019).

Tabelul 8.b
Valori R1 asociate claselor de risc seismic
{cf. P100-3/2019, cap. 8.1.1)
Clasa de risc seismic
[ | I | v
Valori R1
<30 | 30-60 60-90 | 90-100

9. INDICATOR R2 - GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA

Starea de degradare ¢ structurii este caracterizata prin gradul de afectare structurala B> care se
calculeaza pe boza punctajuiui atfribuit diferitelor categoerii de degradari, prezentat in lista specifica
tipului din anexa corespunzatoare materialului structural utilizat cf. P100-3/2019.

Tabelul 7.0
Starea de degradare a elementelor structurale verticale

e Nesemni- Foarte
Criteriul Fediiva Moderate Grave e
Intervale de punctare 70 65 50 25
(i) Fisuri verticale in parapete, buiandrugisi arce E B o 30
(i) Fisuri inclingte in parapete, buiandrugi si arce - - 5 35
(iii) Fisuri inclingte in spaleti B = E 40

Acest document intra sub Incidenta Legll nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Ufiiizarea sa frebuie sa fie canform celel pentru care a fost elaborat,
fiind Intarzisa reproducerea, fotocopierea sou preluarea substantiala a uneor porti din acest documeant fara acerdul scris al preiectantulul.
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(iv) Zdrobirea zidariei provocata de concentrarea
locala a eforturilor de compresiune, eventual cu - - - 35
expuizarea materialului
(v) Fisuri orizontale la extremitatile spaletilor - - - 35
{vi) Avarii la intersectiile perefilor cu tendinta de ) ) 50 )
desprindere
(vii) Fisuri/crapaturi verticale la legaturile dintre ) ) ) 40
peretil perpendicular]
(viii) Expulzarea locala a zidariei din elementele ) _ . 25
orfizontaie pe care reazema planseele
Total 37.50
Starea de degradare a elementelor structurale orizontale
Criteriul Nfeser_nnl- Meoderate Grave g
ficative grave
Plansee - - 15 -
Total 15.00
Starea de degradare a structurii. Indicator R2
Categoria Elemente verticale {Av) Elemente orizonidle [An) Total
avarilor Suprafata afectata Suprafata afectata o8
£1/3 IE=2 >2/3 <£1/3 1/3...2/3 >2/3 Rz
Nesemnificative - . - 3 g - -
Moderate - g = = N N -
Grave - 37.50 - - 15.00 - 52.50
Foarte grave H = H E z = =

indicatorul Rz care reprezinta nivelul de degradare structural al cladiri a rezultat egal cu valoarea
R2=52.50 de puncte, ceeda ce situeaza structura in clasa Il de risc seismic, din punctul de vedere al stardi
de degradare a elementeler structurate din zidarie (cf. cap. D.3.2.2. din P100/3-2019).

Tabelul 9.
Valori R2 asociate claselor de risc seismic
(cf. P100-3/2019, cap. 8.1.2)
Clasa de risc seismic
1 l i | I | v
Valori R2
<50 | 50-70 l 70-90 [ 90-100

10. INDICATOR R3 - GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA

Gradul de asigurare seismica, R, caracterizeaza capacitatea de rezistenta si de ductilitate a structurii, in
ansamblu, in raport cu cerintele seismice. Gradul de asigurare seismica pentru structurg, Rs, este minimul
dintre valorile determinate distinct pentru fiecare directie orizontala principala orfogonala consideratain
evaluarea cladir.

Calculul structurii s-a efectuat conform prevederilor din codul P100/3-201%2. Conform notelor de calcul din
anexa C, indicatorul Rz a rezultat cu urmatoarele valori:

Taibelul 10.a
Evaluarea andlitica a gradului de asigurare seismica. Indicator R3
Directie Valoarea
Mir [Rar, Rat) 28.00

Indicatorul Rz care evidentioza capacitatea de rezistenta si de ductilitate a structurii, a rezultat cu
valoarea de Rs=28.00 de puncie, incadrand struciura in clasa | de risc seismic din punct de vedere al
evaluarii andiitice o gradului de asigurare seismica (cf. cap. 8.1.3 din P100/3-2019).

Acest document infra sub incidenta Legdli nr. 8/1994 privind drepiul de autor. Ufllizarea sa frebuie sa fie conform celel pentru care a fost elaborat,
fiind interzisa reproducerea. fotocopierea sau prefuarea substantiala a unor parfi din acest document fara aceordul scris al prelectantului.
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Tabelul 10.b

Valori R3 asociate claselor de risc seismic
{cf. P100-3/2019, cap. 8.1.3)
Clasa de risc seismic
| | I | lil \ v
Valori R3
<35 | 35-65 | 65-90 | $0-100

~ 11. VERIFICAREA DEPLASARILOR LATERALE

Deoarece cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic RS in urma verificarii ia Starea Limita Utima, nu
mai este necesara verificarea la Starea Limita de Serviciu. S-a considerat ca neindeplinirea mdjora a
verificari la SLU conduce in mod direct la nerespectareda criteriilor de verificare pentru SLS.

~12. SINTEZA EVALUARII. INCADRAREA IN CLASE DE RISC SEISMIC

Exprimarea sintefica o susceptibilitatii avarierii seismice a unei cladir existente la activneda cutremurului
de proiectare, corespunzater Starii Limita Ultime, se face prin incadrarea acesteia intr-o clasa de risc
selsmic.

Conform P100-3/2019 — Cod de proieciare seismica, partea Hll, prevederi pentru evaluarea seismica a
cladiriler existente, clasele de risc seismic sunt definite astfel:

- clasa Rd, din care fac porte cladirle cu susceptibilitate de prabusire, totala sauv partiala, la
actiunea cufremurului de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime;

- clasa Rdll, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului
de proiectare corespunzater Starii Limita Ultime, core pune in pericol siguranta utilizatoritor, dar la care
prabusirea totala sau partiola este putin probabila;

- clasa Rdll. din care fac parte cladirle susceptibile de avariere moderata la activnea
culremurului de proiectare corespunzator Staril Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor;

- clasa RslV, din care fac parte cladirile ia care raspunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului
de proiectare, corespunzator Starii Lirmita Ultime, este similar celui asteptat pentru cladirile proiectate pe
baza reglementarilor tehnice in vigoare.

Expertul tehnic decide incadrarea cladirii infr-c anumita clasa de risc seismic pe baza valorilor celor frei
indicatori, claselor de risc seismic ascciate si a unei analize complexe si cuprinzatoare a ansamblului
conditilor de diferite naturi. Relevanta fiecarul indicator pentru evaluarea seismica a cladini a fost
evaluata de catre expertul tehnic. Clasa de risc seismic o cladiri este clasa minima asociata celor trei
indicator R1.Rz.Ra. Prin exceptie, atunci cand expertul tehnic apreciaza ca unul dinire indicatorii R2,R3 are
relevanta redua in cazul cladiii evaluate, clasa de risc seismic a cladiri este clasa minima asociata
celorlalti doi indicator,

Din evaiuarea calitativa si canfitative, au rezultat urmatoareie incadrar in clasele de risc seismic:

Tabelul 12.a
Incadrarea finala in clasa de risc seismic
Factorul analizat Punctgi Clasa de risc seismic

Gr_cdgl de indepli_nire a conditilor de alcatuire R =29.10<30 RS
seismica - coeficient R1
Gradul de ofectare structurala — coeficient R2 50<R»,=52.50<70 RS Il
Nivelul de asigurare — coeficient R3 Rz=28.00<35 RS |

Incadrarea finala intr-o clasa de risc seismic RS |

Tinand cont de cele trei categorii de conditii care au facut obiectul investigatiilor si andlizelor efectuate
in cadrul prezeniului referat de expertizare consideram ca rationaia incadrarea imobilului expertizat in:

Acest document inira sub incidenta Legii nr. 8/19%4 privind dreptul de autor. Uflizarea so frebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat, | P . . 22/53
fiind interzisa reproducerea, fotocoplered sau preluarea substantiala a uner parti din ccest document fara acordul scris al proiectantuiui. agina:
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- CLASA RS | DE RISC SEISMIC-

din care fac parte CONSTRUCTIILE SUSCEPTIBILE DE PRABUSIRE, TOTALA SAU PARTIALA, LA ACTIUNEA
CUTREMURULUI DE FROIECTARE CORESPUNZATOR STARII LIMITA ULTIME;

13. PROPUNEREA DE INTERVENTIE STRUCTURALA

Avand in vedere clasa de risc seismic in care este incadrata structura si starea de avariere a acesteiq, se
propun urmatearele lucrari de inferventie, grupate sub forma unor solutii minimale si maximale,

13.1. SOLUTIA MINIMALA
A. Lucrari de punere in sigurania
A.1. Transformarea acoperisului existent in acoperis de protectie provizoriv

- acoperisul din lemn existent se va lati si lifta, fransformandu-se infr-un acopetis de protectie provizeriu
{pana la findlizarec lucrarilor de interventie din pod);

A.2. Lucrari de spiijinire plansee

- se vor sprijini grinzile din lemn existente cu t pop /1.5m; popii vor descarca pe un dulap asezat pe |at
5x25;

A3. Lucrari de sprijinire pereti

- peretii din zidarie se vor sprijini pe ambele fete pana la executia consolidarilor cu dulapi 5x25 dispusi pe
orizontala si contravantuiri diagonale din popi metalici la distanta de max.2m:;

- acesta se va ancora corespunzator de elementele structurale existente;

B. Lucrari de desfaceri

Conform cu dorinta beneficiarului se propune demolarea camerelor cuprinse intre axele E-G/4-5',
Demolarea se va redliza fara a afecta structura existenta. Perefele comun dintre corpul propus spre
demolare si corpul care se consolideaza (ax 4/D-G) se va pastra.

Intr-o prima etapa se vor executa toate lucrarile de desfacere, in toata cladirea. Nu se vor demara alte
lucrari inaintea finalizarii lucrarilor de desfaceri dispuse in proiect.

- desfacered peretilor despartitori interion din zidarie de caramida cu grosimea mai mica de 25cm (pereti
e jumatate de caramida); daca va fi cazul, acestia se vor inlocui cu pereti din gips carton cu structurc
metalica usoara ancorata corespuznator de elementele structurale din beton armat:

- se vorinspecta cu rigurozitate tencuielile inferioare si exterioare iar cele in pericol de desprindere se vor
desface sireface;

- se vor desface toate fencuielile interioare si exterioare;
- se vor desface toate trotuarele exterioare;

- s vor desface cosurile de fum existente;

- se vor desface sapele existente;

Dupa executia lucrarilor de desfacere (pereti despartitori, tencuieli, sape) se va chema expertul tehnic
pe santier pentru vizvalizarea starii constructiei si investigarea elementelor structurale existente. Nu se vor
demara lucrarile de consolidare pana la relevarea de caire expert a starii tehnice a constructiel vizibila
dupa desfacerea tencuielilor.

Acast document intra sub incidenta Legii nr, 8/19946 privind dreptul de autor. Utilizarea sa frebute sa fie conform celei pentru care a fast elaberat, P . R 23/53
fiind interzisa reproducerea. fotocopierea sau preluarea substantiale o unor part! din acest document fara acordul scris al praiectantului. agina;
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C. Lucrari de reparatie ale zidariilor
C.1. Injectareq fisurilor din zidarii cu amestecuwri pe baza de ciment si rasini epoxidice

Se vorinjecta fisurle cu amestecuri pe boza de ciment si rasini epoxidice. Procedura de injectare se va
stabili de comun acord cu fisa tehnica a produsului si procedura tehnica o producatorului materialului,
De regula, in fisuri cu deschiderea mai mica de 2mm se injecteoza rasina epoxidica iar pentru deschideri
mai mari se injecteaza amestecuri pe baza de ciment.

In principiv, etagele de lucru vor fi urmatoarele:
- indepartarea tencuieli de pe suprafetele cu fisurl (daca aceasta exista);

- forarea geluritor cu diametre 14mm si adancimea de 50-80mm la distante de 300 mm: se
recomandd ca gaurile & fie nclinate fatd de corpul ziddriel:

- curatarea cu jet de aer a fisurilor si a suprafetel adiacente care urmeaza a fi aplicat mortarut
de etansare a fisuri

- montarea tuburilor de injectare cu diametrul de circa 12 mm si lungime de circa 100..130mm:;

- inchiderea fisurilor 5i a spatiilor din jurul tuburilor de injectare {se foloseste, de reguld, pastd de
ipsos dar se poate folosi si mortar de ciment in compozitia 1:3 ciment, nisip sort 0-3);

- verificarea comunicarii dintre stuturi cu aer comprimat;

- curdtarea cu apd a fisurilor 51 a golurilor prin introducerea apei in tuburi de jos n sus;

- injectarea amestecului cu o presiune Tntre 0,1+0,5 mpa in functie de starea §i de tipul ziddriei,
succesiv In fiecare tub incepdnd cu cel situat la partea infericard;

- operatia se repeta, cu un amestec mai fin, pentru fisurle cu deschider mici (eventual cu rasing
epoxidica);

C.2. Lucrari de reteseri zidarii cu dislocari, elemente crapate, friabilizari

Se vor retese si plombd zonele de zidarie cu dislocari sau elemente si mortar friabilizate cu materiale cu
caracteristici mecanice similare cu cele existente.

In principiv, etapele de lucru vor fi urmatoarele:
- indepartarea tencuielii de pe suprafetele cu fisur (daca aceasta exista);

- desfacerea cu grija siindepdrtarea elementelor din zidarie din zonele degradate incepand de
jos [baza zidului), cu praciicarea de strepi pe laturile adiacente;

- cur@iarea IGcagului obtinut de resturt de material s praf cu peria de samad s jet de aer
comprimat;

- umezired corespunzatoare a zonei desfacute si a elementelor ce urmegza a fi puse in opera;

- intervalele obtinute dintre strepi se zidesc urmérindu-se realizarea de legétur cét mai bune cu
strepii si cu portiunile nedegradate ale ziddriei;

- refeserea elementelor se face prin legdturi/strepl atdt in planul peretelui cét §i perpendicular
pe acesta in cazul peretilor cu grosime mare;

- retesereq se face utiiziind elemente pentru zidarie §i moriar cu proprietdti c&t mai apropiate
de cele din ziddria originard din punct de vedere al formei, al dimensiunilor si al proprietatilor
mecanice de rezistentd si deformabiitiate;

- redlizarea de incizii metalice cu tije zincate, din 20 in 20cm, cu diametrul de 8-10mm si lungimi
de ancorare de 40..60cm functie de gravitatea degradarii;

- lucrérile se vor executa in etape-zone de 5-7 asize;

Acest document infra sub incidenta Legil nr. 8/1996 privind drepful de autor. Uilizarea sa frebute sa fle conform celei pentru care a fost elaborat, P . 94/53
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Anexa 2 la Hotararea nr.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,

exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general,

VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

inclusiv T.V.A. —total: 74.595.195,42 lei;

exclusiv T.V.A. —total: 62.747.822,62 lei;

CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):

inclusiv T.V.A. : 40.690.643,29 lei;

exclusiv T.V.A. : 34.193.817,89 lei;

a) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

e Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la data receptiei la
terminarea lucrarilor): min. 3 ani.

e Inurma realizarii investitiei vor rezulta urmatoarele capacitati functionale si fizice:
Propus: (corp nou spital+statie oxigen)

Corp spital

Regim inaltime : S+P+3E

Suprafata constr. 491.87mp;

Suprafata desf. 1929.32 mp ( P+3E)
Suprafata desf. Totala 2721.66 mp ( S+P+3E)
Corp statie de oxigen

Regim inaltime : Parter

Suprafata constr. 34.19mp;

Suprafata desf. 34.19 mp

Indici de ocupare al terenului (intreaga incinta)

Suprafata teren —3466.0 mp

Suprafata construita — 1311.06.0 mp

Suprafata construita desfasurata totala —4089.85mp

POT propus = 37.82%

CUT propus =1.18

Categoria de importanta “B” deosebita

Clasa de importanta I

Grad de rezistenta la foc ]

Risc de incendiu mic

Numarul de utilizatori va fi de 89 persoane, din care 30 paturi spitalizare continua si 4
paturi spitalizare de zi, 6 paturi CPU.

Conform HG nr. 2.139 din 30.10.2004 ce cuprinde ,,CATALOGUL PRIVIND
CLASIFICAREA SI DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE A MIJLOACELOR
FIXE”, durata normata de functionare a obiectivului care urmeaza a fi realizat prin prezentul
proiect este de minim 40 de ani.



b) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni este de: 48 de luni,
din care 36 luni — executia lucrarilor.
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